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Die Gebäude der Gründerzeit zeugen von einer Epoche der Prosperität, 
die auf billiger heimischer Kohle gründete. Auf deutlich höhere Energie
preise und gewandelte Komfortansprüche sind sie nicht immer vorbe
reitet. Wiehre, Herdern, Stühlinger: die Stadtteile mit vielen Gründerzeit
bauten gehören dennoch bis heute zu den beliebtesten in Freiburg. In 
den nächsten Jahren wird sich entscheiden, ob diese Gebäude und die 
nicht minder reizvollen Arbeitersiedlungen aus der Zeit um 1900 auch 
den Anforderungen des 21. Jahrhunderts standhalten können. 

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen zeigen: Fassadenschutz, 
Denkmalschutz und Klimaschutz sind keine Gegensätze! Auch in Gebäu
den mit schützenswerten Fassaden sind Energieeinsparungen von 50 
– 70 Prozent möglich. Mit einer energetischen Modernisierung tragen Sie 
zum Werterhalt bei und haben zugleich eine Versicherung gegen weiter 
steigende Energiepreise.

Von etwa 115.000 Wohnungen in Freiburg sind fast 18 % in Gebäuden aus 
der Zeit vor 1949. Rund 1.500 Gebäude der Stadt sind denkmalgeschützte 
Gebäude, weitere 1.500 Gebäude liegen in der Innenstadt, die als Ge
samtanlage geschützt ist. Viele Häuser dieser Generation kommen jetzt 
„in die Jahre“, in denen ohnehin umfassende Modernisierungen anstehen. 

Die Dämmung der Fassade ist für den Wohnkomfort und auch die 
Energie kosten oft entscheidend, da diese am Einsparpotenzial je nach 
Bau 25 – 40 % ausmachen können. Mögliche Lösungen der Innendäm
mung sind jedoch bauphysikalisch anspruchsvoll und werfen daher viele 
Fragen sowohl bei den Hausbesitzern als auch bei den Fachleuten aus  
Architektur und Handwerk auf. Deshalb ist umfangreiche Informatio n 
und Aufklärung erforderlich. Neben dieser Broschüre sind daher als 
weitere Schritte sowohl für das Fachpublikum als auch für die Gebäude
eigentümer in diesem Jahr Seminare zum Thema geplant.

Erste realisierte Projekte in Freiburg zeigen, dass mit einer Innendäm
mung energetisch schon viel erreicht werden kann. Noch zukunfts fähi
ger werden die Gebäude mit Blockheizkraftwerken oder Solaran lagen. 
Wegen des Klimawandels und schwindender fossiler Ressourcen müs
sen wir ohnehin auf erneuerbare Energien umsteigen – besser heute 
als morgen. So sieht es auch seit Jahren das Freiburger Energiekonzept 
vor. Mit einem Mix aus Energieeinsparung, erneuerbaren Energien und 
effizienten Technologien sollen die CO2Emissionen bis zum Jahr 2030 
um mindestens 40 Prozent reduziert werden gegenüber den Werten des 
Jahres 1992. Die Heizenergie ist dabei eines der Schlüsselthemen, da  
75 % des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte auf Gebäude
heizung entfällt.

Nutzen Sie die Anregungen, lassen Sie eine qualifizierte Energieberatung 
für Ihr Haus durchführen, machen Sie Ihr Gebäude fit fürs 21. Jahrhun
dert. Vorbildliche Projekte stellen wir anschließend gerne  auf unserer 
Internetseite: www.freiburg.de/waermeschutz vor. 

Gerda Stuchlik 
Bürgermeisterin für Umwelt, Jugend, Schule und Bildung

Stadtbild erhalten – Klima schützen 
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1Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, in der 
Gründerzeit, erlebte Freiburg einen bis dahin 
unbekannten Bauboom unter seinem Bürger
meister Dr. Otto Winterer. Es entstanden nicht 
nur Villen und Palais für das reich gewordene 
(Groß)Bürgertum, sondern vor allem mehr ge
schossige Mietshäuser, die in hoher Dichte und 
geschlossener Straßenrandbebauung für die 
rasch wachsende Bevölkerung erstellt  wurden. 
Es gab aber auch die Bauherrennutzung: im 
Vorderhaus wohnte der Bauherr, im Hinterhaus 
war seine Werkstatt eingerichtet. Auch heute 
fi nden sich noch vereinzelt Handwerksbetriebe 
in den damals boomenden Stadtteilen Wiehre, 
Stühlinger und Herdern. Die Gebäude wurden 
als Reihenhäuser in einem relativ einheitlichen 
Stil errichtet. Typische Merkmale der Gründer
zeitgebäude sind Mansard oder Satteldächer, 
geringe Dachüberstände mit Traufgesimsen, 
helle Putzfassaden und mit Bauzier versehene 
Straßenfassaden.

Eine energetische Sanierung der Gründer
zeitgebäude ist aufgrund aufwändig ge
stalteter Dächer und Fassaden sowie einer 
entsprechenden Innenausstattung z.B. mit 
Lamberien und stuckierten Decken eine be
sondere Herausforderung. Bei umfassender 
Sanierung der Hüllfl äche und Heizungsanlage 
können zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse 
der KfWFörderprogramme die Wirtschaftlich
keit der Energieeinsparmaßnahmen erheblich 
verbessern (siehe Seite 34). 

Oft sind Gründerzeithäuser auch denkmal
geschützt. Hier müssen dann energetische Ver
besserungen gefunden werden, die nicht zum 
Verlust der Denkmaleigenschaft führen. Dazu 
sollten möglichst früh neben erfahrenen Archi
tekten, Planern und Energieberatern auch die 
zuständigen Denkmalbehörden eingeschaltet 
werden. Ansprechpartner bei Freiburger Kultur
denkmalen ist die Untere Denkmalschutzbe
hörde der Stadt Freiburg (siehe Seite 36).

Diese Broschüre gibt Ihnen Anregungen zur 
energetischen Sanierung von Gründerzeit häu
sern.

1  Einleitung

Gründerzeitfassade 
in Freiburg
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Ungedämmter Speicher

Fenster können auch 
bei der energetischen 
Sanierung ansprechend 
gestaltet werden.

Dachfl ächen, oberste Geschossdecken

Die Dachfl ächen sind meist als ziegelgedeckte 
Mansard oder Satteldächer ausgeführt. 
Typisch sind Dachaufbauten in Form von Dach
häuschen oder Schleppgauben. Die Sparren 
sind im Originalzustand außen mit einer Holz
schalung mit Bitumenpappe und innen mit 
einem Rabitzputz auf Schilfrohr oder Holzlat
tung ausgeführt. Die obersten Geschoss decken 
sind als Einschubdecken mit Verfüllungen 
konstruiert.

Heizungsanlagen

In den mehrgeschossigen GründerzeitMehrfa
milienhäusern sind mehrheitlich GasEtagen
heizungen eingebaut. Bei einzelnen Gebäuden 
sind bereits zentrale Heizungsanlagen mit 
Erdgas oder Heizöl vorhanden.

22  Bauteile der Gründerzeitgebäude im Bestand

Kellerdecke

Die Kellerdecken sind als Gewölbedecken, 
Kappendecken (siehe Glossar auf Seite 38) oder 
als Betondecken mit tragenden Eisenträgern 
ausgeführt.

Außenwände

Die Außenwände sind in der Regel aus normal
formartigen Vollziegeln gemauert. Die Mau
erstärken betragen in den Keller und Erdge
schossen zwischen 51  77 cm und verringern 
sich bis zum obersten Geschoss auf 25 cm. Die 
verputzten Fassadenfl ächen sind im Bereich 
der Hof und Gartenfassaden einfach gestal
tet. Nur im Fensterbereich sind umlaufende 
Fenstergewände und Fensterbänke in Natur
stein vorhanden. Die Straßenfassaden sind 
geschmückter und mit horizontalen Gesimsen, 
profi lierten Fenstergewänden, Naturstein
sockel und bossiertem Mauerwerk gegliedert. 
Aufgrund fehlender horizontaler und verti
kaler Abdichtungen im Mauerwerk weist das 
Sockel und Kellermauerwerk oftmals Feuchte
schäden auf.

Fenster

Als Fenster sind heute mehrheitlich isolierver
glaste Holz oder Kunststofffenster eingebaut. 
Alte Kastenfenster sind nur noch vereinzelt 
vorhanden. Die Fenster wurden in der Ent 
stehungszeit oftmals zumeist dreifl üglig 
(TTeilung) und aufgrund der Höhe mit Ober
licht ausgeführt. Die bauzeitlichen Fenster sind 
typischerweise von innen gegen den Fenster
falz eingesetzt. Bei einzelnen Gebäuden sind 
Rollläden mit Gurtwicklern vorhanden.
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Wärmebrücken

Eine Wärmebrücke stellt eine Schwachstelle 
in einer Baukonstruktion dar. Im Gegensatz zu 
den umliegenden Bereichen hat eine Wärme
brücke einen deutlich größeren Wärmever
lust. Konstruktive Wärmebrücken entstehen 
durch Einbauten (z.B. Rollladenkästen) oder 
Materialien mit einer hohen Wärmeleitfähig
keit. Ebenfalls kann eine fehlende Wärme
dämmung zu hohen thermischen Verlusten 
führen (beispielsweise Stahlbetonbauteile, die 
eine gedämmte Außenwand durchstoßen). 
Wärmebrücken verschlechtern das ther
mische Verhalten und erhöhen die Gefahr von 
Feuchteschäden und Schimmelbildung an 
Bauteiloberflächen.

Bei den Gründerzeitgebäuden können zum 
Beispiel folgende Wärmebrücken vorhanden 
sein:

R  Heizkörpernischen
R  Rollladenkästen
R  massive Balkonplatten
R  Natursteingewände 

Wärmedurchgangskoeffizient und Energie
einsparverordnung (EnEV)

Der Wärmedurchgangskoeffizient UWert  
(W/m2K) – früher kWert – ist ein Maß für den 
Wärmestrom, der ein Bauteil von der warmen 
zur kalten Seite durchfließt. Je geringer der 
UWert eines Bauteils ist, desto besser sind 
dessen Wärmedämmeigenschaften und desto 
geringer sind die Wärmeverluste. Die Ener
gieeinsparverordnung (EnEV 2009) gibt bei 
Änderungen von Bauteilen auch bei Bestands
gebäuden gesetzliche Mindestvorgaben für 
den UWert vor. Die nachfolgende Tabelle 
vergleicht die durchschnittlichen UWerte von 
Bauteilen bei energetisch unsanierten Grün
derzeitgebäuden mit den Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) bei Ersatz 
und Erneuerung von Bauteilen.

Der Energieausweis für Gebäude wurde mit 
der Energieeinsparverordnung 2007 einge
führt. Bei Neuvermietung oder Verkauf von 
Wohngebäuden muss auf Verlangen der 
Energieausweis zugänglich gemacht werden. 
Baudenkmäler sind von der Verpflichtung zum 
Energieausweis freigestellt.

Bauteil Einbauzustand Bauteile im Bestand 
durchschnittliche  
UWerte in W/m2K bei 
Gründerzeitgebäuden

maximal zulässiger 
UWert in W/m2K nach 
Energieeinsparverordnung 
2009, EnEV

Kellerdecke gegen unbeheizte Räume 
unterhalb 0,95 – 1,20 <= 0,30 / 0,50*

Wandfläche gegen Außenluft 1,20 – 1,80 <= 0,24 / 0,35*  

Dachfläche gegen Außenluft 1,20 – 2,10 <= 0,24 / 0,20*  

Fenster gegen Außenluft 2,80 – 5,20 <= 1,30 / 1,40*

Oberste Geschossdecke gegen ungedämmten 
Dachraum oberhalb 1,00 – 1,50 <= 0,24

* = Wandfläche: 
bei Innendämmung,  

Dachfläche: 
bei Flachdächern,  

Kellerdecke: 
bei Dämmung von ober

halb, 
Fenster: 

bei Dachflächenfenster

Anforderungen EnEV 2009 bei Ersatz und Erneuerung von Bauteilen
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Energiekennwerte

Nachfolgend sind die spezifi schen Energie
kennwerte für den energetisch unsanierten 
Zustand von Gründerzeitgebäuden aufgelistet. 
Mit den berechneten Energiekennwerten   
können Gebäude bezüglich ihres Energie
bedarfs untereinander verglichen werden.   
 
Die Energiekennwerte wurden nach Maß
gaben der Energieeinsparverordnung berech
net. Die spezifi schen Angaben beziehen sich 
auf den Energiebedarf in Kilowattstunden  
pro Quadratmeter im Jahr (kWh/m2a). 

Primärenergiebedarf 

Der Primärenergiebedarf beinhaltet zusätzlich 
zum Endenergiebedarf die Energie, die bei 
der Produktion der im Gebäude genutzten 
Energie träger (z.B. Erdöl, Erdgas, Strom) ent
steht. Mit dem Primärenergiebedarf werden 
der gesamtwirtschaftliche Energiebedarf und 
die dadurch entstehenden Emissionen ermit
telt. Durch Nutzung erneuerbarer Energien 
(z.B. Energieträger Holz, Solarenergie) wird der 
Primärenergiebedarf gesenkt. Der Primärener
giebedarf wird auch als Kennwert im gesetz
lichen Energieausweis für Gebäude angege
ben. Ebenfalls ist der Primärenergiebedarf für 
die Einhaltung der EnEV wichtig. 

Heizwärmebedarf Heizenergiebedarf Endenergiebedarf Primärenergiebedarf

1.  Raumheizung ohne 
Heizungsverluste

2.  Raumheizung mit 
Heizungsverlusten

1.+2.  inkl. Warmwasser
energiebedarf (WW)

1.+2.  inkl. WWEnergieb. 
+ vorgelag. Energiebedarf 

ca. 150  200  kWh/(m2a)        ca. 180  240  kWh/(m2a)        ca. 200  280 kWh/(m2a)        ca. 220  310 kWh/(m2a)

Für die Umrechnung 
der Energiemengen der 
verschiedenen Brennstoff
arten benutzen Sie bitte 
folgende Umrechnungs
faktoren:
1 Liter Heizöl = 10 kWh
1 m2 Erdgas  = 10 kWh
2 kg Pellets bzw. 
3 dm3 Pellets  = 10 kWh

Um den Primärenergiebedarf von unsanierten 
Gründerzeitgebäuden mit dem durchschnitt
lichen Baubestand und Neubauten zu verglei
chen, werden nachfolgend die Vergleichswerte 
aufgezeigt.

Primärenergiebedarf

Gründerzeitgebäude: 
ca. 220 – 310 kWh/(m2a)

Durchschnittlicher Baubestand:  
ca. 170 – 300 kWh/(m2a)

Neubau nach EnEV:  
ca. 50 – 90 kWh/(m2a)

Passivhaus: 
ca. 30 – 40 kWh/(m2a)

Die im Vergleich hohen Primärenergiekenn
werte von Gründerzeitgebäuden eröffnen ein 
deutliches energetisches Einsparpotenzial.

Bauteile
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333  Praxisbeispiele
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Objektdaten: 

Haustyp 
Mehrfamilienwohnhaus 
mit Wohnen und Gewerbe 
in der Wiehre

Denkmalschutz 
nein

Wohnfl äche 
315 m2 Wohn und 
Gewerbefl äche  

Baujahr 1906  

Sanierung 20092010

Planung 
Urs Dischler, Energie
berater, Zimmermeister;
Jörg Dischler, Architekt

Haustechnik 
Heinz Baumann, Stegen

Maßnahmen 
Altbausanierung mit 
Passivhauskomponenten
Sanierung der Heizungs
anlage, Einbau einer 
Lüftung mit Wärmerück
gewinnung

Sanierungskosten 
Gesamtkosten: 270.000 €
Mehrkosten energetische 
Sanierung: 97600 €/m2

Lüftung, Heizung 
2. OG und DG: thermische 
Solaranlage mit Frisch
wassersystem, wasserfüh
render Holzofen, zentrale 
Lüftung mit Wärmerück
gewinnung
EG und 1. Stock: Gasbrenn
wertgerät, dezentrale 
Lüftung mit Wärmerück
gewinnung

Dämmung Außenhülle 
Außenwand: straßenseitig 
10 cm Innendämmung aus 
Zellulose
Dach: 30 cm Zellulose
Keller, Kappendecke: 
16 cm Zellulose
Fenster: 
Uw: 0,9  1,1 W/m2K

Primärenergiebedarf 
(nach EnEV) 
61 kWh/m2a 

Heizwärmebedarf 
(nach EnEV) 
69 kWh/m2a

Gründerzeithaus in der Wiehre auf 
neuestem energetischen Stand

Das Gründerzeithaus in der Erwinstraße wird 
vom Eigentümer, Herrn Urs Dischler,  Energie
berater und Zimmermeister, sehr engagiert 
in mehreren Stufen saniert. In den obersten 
drei Stockwerken ist es im Endausbau fast auf 
Passiv hausstandard, in den unteren Stock
werken etwa auf Niedrigenergiehausstandard 
saniert. Die schöne historische Fassade des 
nicht denkmalgeschützten Hauses blieb dabei 
erhalten.

Die Sanierung ist sowohl energetisch als auch 
architektonisch sehr anspruchsvoll: das zweite 
Obergeschoss und die zwei Dachgeschosse 
wurden zu einer Wohneinheit mit 170 m2 
Wohnfl äche zusammengefasst. Einige vormals 
dunkle, kleine Zimmer wurden zusammen
gelegt, die Fenster zur Hofseite vergrößert. 
Der Lieblingstreffpunkt der 5köpfi gen Familie 
Dischler mit ihren Kindern Luis, Finn und Ben
jamin ist nun die behagliche und jetzt licht
durchfl utete große Wohnküche.

Familie Dischler legt großen Wert auf Nach
haltigkeit: für die selbständige Bekleidungs
ingenieurin und den Zimmermann auch fast 
schon aus Berufstradition. Deshalb erfolgt die 
Be heizung der drei oberen Stockwerke aus
schließlich über erneuerbare Energien: mit 
einem wasser führenden Holzofen im Wohn 
zimmer und einer Solarthermieanlage mit 
insgesamt 12,5 m2 FlachKollektoren. Diese 
liefern ihre Wärme an die Fußboden und 
Wandheizung der oberen Etagen. Frischwasser 
wird hier direkt über einen Wärmetauscher mit 
einer modernen Frischwasserzentrale erhitzt. 
Zur Speicherung dient ein 1.000 Liter Schich
tenspeicher. Teil des energetischen Konzeptes 
ist eine Zentrale Lüftungsanlage mit Wärme
rückgewinnung. Zur Beheizung der unteren 
Stockwerke steht ein Gasbrennwertkessel zur 
Verfügung, der Warmwasserbedarf wird hier 
im Sommer ebenfalls über die Solaranlage 
gedeckt. Die Lüftung erfolgt im Erdgeschoss 
dezentral und ebenfalls mit Wärmerückgewin
nung.

Der Erfolg der Sanierungsmaßnahmen ist 
beachtlich: Lag der Energiebedarf früher bei 
100.000 Kilowattstunden pro Jahr, sind es seit 
2010 nur noch knapp 25.000. Bei 315 Quadrat
meter Wohnfl äche sind das 77 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter und Jahr – eine Reduktion 
um 76 Prozent.

Die historische Fassade (Bild links: 1970) blieb auch nach der Sanierung erhalten. 
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Dazu musste selbstverständlich auch eine 
Dämmung auf hohem Niveau und – entspre
chend der Familienphilosophie – mit nach
wachsenden Rohstoffen erfolgen. Die Dach
schrägen mit den 14 cm starken alten Sparren 
wurden mit zusätzlich 16 cm nach außen auf
gedoppelt und dann mit 30 cm Zellulose aus
geblasen. Außen als regensicheres Unterdach 
dienen nochmals 36 mm Weichfaserplatten. 
Schwierige Stellen wurden mit Hanf gedämmt. 
Der UWert des Daches erreicht so mit 0,14 W/
m2K Passivhausstandard. Dennoch konnte der 
Zimmermeister Urs Dischler als Fachmann die 
Dachansichten sehr gefällig halten.

Auch die Außenwände wurden bei der Däm
mung berücksichtigt. Die historische Fassade 
blieb erhalten. An der Straßenseite  wurde eine 
10 cm starke Innendämmung mit Zellulose 
ausgeführt (U= 0,28 W/m2k). Als Dampfbremse 
wurde eine feuchtevariable Folie angebracht, 
die für eine schnelle Rücktrocknung sorgt. 
Raumseitig sind 25 mm starke Gipskarton
plat ten und in den Fensterlaibungen Kalzium
silikatplatten installiert. Um die Maßnahme 
komplett zu machen, wurden die Kappendecke 
im Keller mit 16 cm Zellulose gedämmt. 

Störend sind noch die Wärmebrücken, die aus 
den rückseitigen BetonBalkonen aus den 70er 
Jahren resultieren. Es ist geplant, diese Balkone 
abzusägen und ein 24 cm starkes Wärme
dämmverbundsystem, bis zum Treppen haus, 
aufzubringen. Die neue Balkonanlage wird 
dann nur davor gestellt und dabei gleich zur 
besseren Nutzung erweitert. 

Diese Maßnahmen sind derzeit aus finan
ziellen Gründen noch zurückgestellt. Alle 
Anschlüsse (Dachüberstand, Dachrinnen, Bal
kone etc.) wurden aber bereits entsprechend 
geplant und vorbereitet. Neue Fenster wurden 
zum Überdämmen mit breiteren Rahmen 
ausgeführt.

Alle Fenster ab dem 2. OG und auch die Dach
fenster sind 3fach verglast und haben einen 
Holzrahmen – passend zur alten Fassade. 
Zusätzlich wird mit den aufgesetzten Sprossen 
und Abstandshaltern im Oberlicht der klas
sische Charme des Gebäudes unterstrichen.

Monatlich sparen die Dischlers jetzt mehrere 
hundert Euro. Die energetischen Sanierungs
kosten belaufen sich auf 97.600 Euro. „Die  
Kos ten haben sich, abzüglich der Förderung, 
nach 15 – 20 Jahren und somit innerhalb der  
Lebensdauer der Sanierungsmaßnahmen 
amortisiert“, rechnet Urs Dischler vor. Die  
Sanie rung erleichtert haben zinsgünstige   
Kredite der KfW. Zuschüsse kamen unter  
anderem von der Stadt Freiburg. Sie bezu
schusste die Dämmmaßnahmen und die 
Heizung mit 2.950 Euro.

„Das was uns am meisten erfreut, ist aber gar 
nicht zu beziffern,“ sagt Astrid IvenzDischler: 
„Etwa die große Behaglichkeit und das Gefühl 
etwas für den Umweltschutz geleistet zu ha
ben. Es gibt nichts Schöneres, als in der Bade
wanne zu liegen und zu wissen, dass die Sonne 
das Wasser erwärmt hat. Auch unsere Kinder 
erleben hier aktiven Klimaschutz – jeden Tag.“

Wandheizung vorbereitet Frischwasserstation mit PlattenWärmetauscher 
für Warmwasser
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Zwei denkmalgeschützte Häuser   
mit Kraftwerk im Keller

Bei zwei denkmalgeschützten Mehrfamilien
häusern mit Baujahr 1914 und 1923 in der 
Sautierstraße gelang der Wohnungsbaugenos
senschaft Heimbau Breisgau eG der Spagat, 
eine moderne energetische Sanierung unter 
Berücksichtigung von denkmalpfl egerischen 
Aspekten auszuführen.

Der Energieverbrauch konnte auf Neubaustan
dard nach EnEV 2007 gebracht und auf weni
ger als ein Drittel gegenüber dem Ausgangszu
stand reduziert werden.

Die Gebäudehülle der zwei vierstöckigen Ge
bäude wurde dazu umfassend wärmeisoliert: 
das Dach wurde im ausgebauten Teil mit einer 
Zwischensparrendämmung von 24 cm verse
hen. Dies machte eine Sparrenaufdoppelung 
notwendig. Der Speicherboden wurde mit 
24 cm Hartschaum und OSBPlatte gegen das 
unbeheizte letzte Obergeschoss gedämmt. Die 
Kellerdecke bekam eine 12 cm Dämmung, die 
Rückfassade ein Wärmedämmverbundsystem 
mit 16 cm; alles mit Wärmeleitgruppe 035. 
Lediglich die denkmalgeschützte Straßenseite 
wurde von dem Dämmpaket ausgenommen 
und stattdessen denkmalpfl egerisch hochwer
tig instandgesetzt.

Im Zuge der Modernisierung wurde ein für bei
de Häuser gemeinsam genutztes kleines Block
heizkraftwerk (BHKW)  mit einer thermischen 
Leistung von 12,5 kW und einer elektrischen 
Leistung von 5,5 kW eingebaut. Die Spitzenlast 
wird von einem neuen GasBrennwertKessel 
mit 30 kW Leistung übernommen. Ein hydrau
lischer Abgleich wurde an allen Heizkörpern 
durchgeführt. Der Einbau des BHKW erfolgte 
mit Blick auf die Fördermöglichkeiten aus dem 
Gebäudesanierungsprogramm der KfWBank.

Die Modernisierungskosten beliefen sich 
auf ca. 550.000 €. Die mietrechtlich relevanten 
Kosten liegen bei 270.000 €. Daraus ergab sich 
eine rechtlich mögliche Mieterhöhung von 
€ 3,20/m2 Kaltmiete. Aus sozialen und genos
senschaftlichen Gründen wurde die Miete 
jedoch lediglich um € 1,30/m2 erhöht.

Eine Besonderheit ist die Sanierung der in 
Teilen erhaltenen original KastenSprossen
fenster der Hauptfassade. Der bauzeitlich 
erhaltene innere Flügel wurde mit einer 
Isolierverglasung versehen und so energetisch 
ertüchtigt. Das bereits erneuerte Außenfenster 
wurde durch ein Holzsprossenfester ersetzt. 
Allerdings gibt es nun bei sehr kaltem Wetter 
teilweise Kondenswasser an der Innenseite 
des Außenfl ügels. Straßenseitig wurden neue 
HolzSprossenfenster (statt VerbundGlas ohne 
Sprossen) mit gedämmten EinschubRollladen
kästen eingebaut, rückseitig das gleiche ohne 
Sprossen. Sämtliche Fenster erreichen einen 
U Wert von 1,3 W/m2K.
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Objektdaten: 

Haustyp 
2 Mehrfamilienwohn
häuser, Nr. 46 mit Gewerbe 
in Herdern, Sautierstraße

Denkmalschutz: ja

Besonderheit
KastenSprossenfenster 
mit aufwändiger Mecha
nik, Einbau eines BHKWs

Wohnfl äche 
Nr. 46: 4 WEs, 1 Gewerbe, 
417 m2. 
Nr. 48: 5 WEs, 359 m2

Wohn und 
Gewerbefl äche  

Baujahr 1914 (46); 1923 (48)  

Sanierung 2009/2010

Planung 
Architektur Büro Wolters, 
Waldkirch / Heimbau 
Breisgau, Herr Geiges

Maßnahmen 
Altbausanierung Dach, 
Fenster, Kellerdecken sowie 
Außenwand hofseitig auf 
EnEVStandard, Einbau 
eines BHKWs

Sanierungskosten 
Modernisierungskosten 
für beide Gebäude:  
550.000 € brutto 

Lüftung, Heizung 
kontrollierte Abluft, Zuluft 
über Fensterfalzlüfter, 
gemeinsame Heizung 
BHKW mit 5,5 kW elektr. 
sowie Spitzenkessel Gas 
30 kW

Dämmung Außenhülle 
Außenwand Rückseite: 
16 cm; Dach: Zwischen
sparrendämmung 24 cm 
Speicherboden: 24 cm
Kellerdecke 12 cm Däm
mung jeweils mit WLG 035

Fenster UWert 1,3, z.T. 
wurden Kastenfenster 
aufgearbeitet und mit Iso
lierverglasung versehen.

Primäenergiebedarf  
vor Sanierung: 
Nr. 46: 300 kWh/m2; 
Nr. 48: 261 kWh/m2; 
nach Sanierung: 
Nr. 46: 65  kWh/m2; 
Nr. 48: 79 kWh/m2

Vor der Sanierung (2009) Nach der Sanierung (2011)

Projektbeispiele



10

Alle Abwasser, Kalt und Warmwasserleitun
gen wurden komplett erneuert und die Ver
sorgungsleitungen entsprechend der gültigen 
EnEV gedämmt.

Lüftungsinstallation

Jede Wohnung ist mit einer Abluftanlage aus
gestattet, diese ist wohnungsweise geregelt. 
Die Abluftstutzen befi nden sich in Bad, WC und 
Küche. Somit wird sichergestellt, dass feuchte 
und geruchsbelastete Luft direkt abgesaugt 
wird. In den Wohnungen wird dadurch ein 
leichter Unterdruck aufgebaut. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass feuchte Raumluft 
nicht mehr in die historische Bausubstanz ein
dringt und diese durch Kondensat geschädigt 
wird. Die Zuluft erfolgt über Zuluftöffnungen 
in den Fenstern. Eine gemeinsame Fortluftlei
tung führt die Abluft über das Dach.

Fenster

Die bereits erneuerten Holzfenster hatten 
keine Dichtungsgummis und nur eine einfache 
Zweischeibenverglasung. Alle Fenster wurden 
gegen isolierverglaste Holzfenster mit IV 68 
– Profi le und einem UG von 1,1 W/m2K ausge
tauscht. Die Fensterrahmen wurden luftdicht 
zu den angrenzenden Bauteilen eingebaut. Pro 
Aufenthaltsraum erhielt jeweils ein Fenster 
eine Zuluftöffnung.

Komplettsanierung mit Solarnutzung

Die Komplettsanierung des Gebäudes in der 
Wiehre, einem denkmalgeschützten Altbau, 
bestand in der Optimierung der Grundrisse, 
Maßnahmen zur Energieeinsparung und des 
Einbaus eines innen liegenden Aufzugs. Als 
Besonderheit ist hervorzuheben, dass eine 
solare Warmwasserbereitung straßenseitig 
verwirklicht werden konnte. 

Heizung

Im Rahmen der energetischen Sanierung des 
Gebäudes Erwinstraße 55 wurde der alte Öl
kessel mit 130 kW gegen eine modulierende 
GasBrennwertheizung von 1670kW ausge
tauscht.

Die Montage von vier genehmigungspfl ichti
gen Solarkollektoren mit einer Gesamtfl äche 
von 8,32m2 auf der südseitigen Dachfl äche zur 
Straße hin erfolgte mit Zustimmung und früh
zeitiger Beratung der Denkmalschutzbehörde. 
Eine Zustimmung war möglich, weil die Anlage 
keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. 
Die gewonnene Solarenergie dient zur Unter
stützung der Warmwassererzeugung. Der 
Pufferspeicher hat ein Volumen von 500 Litern. 
Der solare Anteil zur Warmwassererzeugung 
liegt bei mind. 60 %. Sämtliche Leitungen für 
Heizungsvor und rücklauf wurden erneuert 
und entsprechend der gültigen EnEV gedämmt. 
Die vorhandenen Rippenheizkörper aus den 
sechziger Jahren wurden gegen Röhrenradia 
toren getauscht. 
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Objektdaten: 

Haustyp 
Mehrfamilienwohnhaus 
Wohnen/Gewerbe in 
der Wiehre, Erwinstraße

Denkmalschutz: Ja

Wohnfl äche 
600 m2 Wohnfl äche, 
180 m2 Nutzfl äche 

Baujahr 1910  

Sanierung 20082009

Architekt 
Architekten Grießbach 
und Grießbach, Freiburg

Haustechnik 
Baumann, Stegen

Lüftung, Heizung 
thermische Solaranlage 
mit 8,3 m2 zur Warmwas
serbereitung, Gasbrenn
wertkessel 16  70 kW, 
Abluftanlage, wohnungs
weise geregelt

Dämmung Außenhülle 
Kellerdecke: 16 cm Zellulose, 
UWert:0,26 W/m2K
Oberste Geschossdecke: 
28 cm Zellulose, 
UWert 0,17 W/m2K 
Mansarddach: 
24 cm Zellulose plus 
3,5 cm Holzweichfaser, 
UWert 0,17 W/m2K
Fenster: Uw 1,5 W/m2K
Innenhof nun mit Ver
glasung überdacht für 
Aufzugnutzung, bisherige 
Außenwände wurden 
damit zu Innenwänden; 
Rolladenkästen Neopor 3 
cm gedämmt, Außenwand 
weiter ungedämmt

UWerte 
Dach: 0,165 W/m2K
Außenwand: 0,35 W/m2K
Boden gegen Keller: 
0,33 W/m2K
Fenster: Uw: 1,5 W/m2K

Primärenergiebedarf 
(nach EnEV) 
Von 257,4 auf 95,8 kWh/
m2a (minus 37 %)

Heizwärmebedarf 
(nach EnEV) 
Von 285,3 auf 110,4 kWh/
m2a (minus 39 %)
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Wärmedämmung

Gedämmt wurde die Unterseite der Keller
decke, im Dachboden die oberste Geschoss
decke und im Mansardbereich die Dachfl äche. 
Im Detail wurde folgender Schichtenaufbau 
entsprechend der Bauteile gewählt:

R  Kellerdecke: Rahmenhölzer 8/18 cm von un
ten auf die Kellerdecke gedübelt, OSBPlatte 
15 mm unter die Rahmenhölzer montiert 
und anschließend 16 cm Zellulose in die Kon
struktion eingeblasen. Die Fuge zwischen 
den OSBPlatten und den angrenzenden 
Bauteilen wurde mit geeigneten Klebebän
dern geschlossen.

R  Oberste Geschossdecke: feuchtevariable 
Dampfbremse auf dem Boden verlegt, 
Rahmenhölzer 8/28 cm auf den Boden 
auf gestellt, darauf OSBPlatte 15 mm ver
schraubt und anschließend den Hohlraum 
mit 28 cm Zellulose ausgeblasen. Im Be
reich der Treppe zum Speicher wurde eine 
gedämmte Falltüre mit Gegengewicht und 
Gummidichtung eingebaut.

R  Mansardbereich: Eine Dampfbremse mit ge
ringem und bauphysikalisch sicheren SdWert 
wurde sorgfältig von außen in die Sparren
felder eingebaut und mittels zugelassenem 
Systemklebeband verklebt. Die vorhandenen 
Mansardsparren wurden mit Rahmenhölzern 
6/12 cm aufgedoppelt. Darauf wurde eine 
Unterdeckplatte aus latexiert 35 mm starker 
Holzweichfaser platte als regensicheres Unter
dach eingebaut und der Hohlraum ca. 24 cm 
mit Zellulose ausgeblasen.

Sonstiges

Durch die Verglasung des Innenhofes erfolgte 
ein hohes Maß an Energieeinsparung.

Die ehemaligen Außenwände zum Innenhof 
wurden zu Innenwänden. Im Innenhof er
folgte der Einbau eines Aufzuges mit direktem 
Zugang aus den jeweiligen Wohnungen über 
zusätzliche Wohnungseingangstüren. Histo
rische Wände zwischen Wohnräumen und dem 
Treppenhaus wurden raumseitig mit einer 
schalldämmenden Vorsatzschale schallschutz
technisch ertüchtigt. 

Neben den hier beschriebenen energetischen 
Maßnahmen wurde eine Vielzahl von denk
malgerechten Maßnahmen getroffen wie z.B. 
Erhalt und Ersatz von historischen Fließen, 
Reparatur des vorhandenen Deckenstucks, 
Überarbeitung und Erhalt von Zimmer und 
Abschlusstüren.

von links: 

Straßenfassade mit 
Stuckornamenten

Neu integrierter Auf
zug im ehemaligen 
Innenhof

Detail der 
Dachsanierung, 

Solaranlage

Projektbeispiele
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Sanierung des denkmalgeschützten 
Laubenhofs mit Innendämmung

Der so genannte „Laubenhof“ wurde 1926 – 29 
zur Bekämpfung der damaligen Wohnungsnot 
im Stadtteil Haslach errichtet. Hier entstanden 
kostengünstige Kleinstwohnungen vor allem 
für junge Familien, die in der Wirtschaftskrise 
durch Lohnabbau und Arbeitslosigkeit beson
ders schwer betroffen waren. Charakteristisch 
für die zweigeschossigen Gebäude ist die 
Erschließung im Erdgeschoss direkt über den 
Hof und im Obergeschoss über lange Lauben
gänge. 

Die zuletzt dringend sanierungsbedürftigen 
88 Ein bis ZweiZimmerWohnungen sind von 
der Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) zusam
men mit der Stadt Freiburg im Rahmen des 
Sanierungsprogramms „Soziale Stadt Alt
Haslach“ auf den heutigen Stand gebracht 
worden. Gut zwei Jahre Bauzeit von 2006 bis 
2008 und knapp 5 Millionen Euro Baukosten 
nahm die Sanierung des denkmalgeschützten 
Ensembles in Anspruch. Die FSB erhielt dafür 
rund 1,4 Millionen Euro Fördermittel von Bund 
und Land sowie knapp 950.000 Euro von der 
Stadt Freiburg. 

Bei der Sanierung der sechs Gebäude, die sich 
um einen großzügigen Innenhof gruppieren, 
wurden mehrere kleinere Wohnungen zu 
familiengerechten VierZimmerWohnungen 
zusammengelegt. So sind 70 moderne Woh
nungen mit einer Gesamtfl äche von 3.665 m2� 
entstanden.

Die nach §2 denkmalgeschützte Siedlung 
ist in seiner ursprünglichen Form erhalten 
geblieben, entspricht nun aber den heutigen 
energetischen Standards. Der Heizverbrauch 
konnte auf rund 69 Kilowattstunden pro 
Quadrat meter und Jahr gesenkt werden, dies 
entspricht einer Einsparung um 56 % gegen
über der Ausgangssituation.

Für diese guten Werte sorgt eine umfangreiche 
Verbesserung des Wärmeschutzes: Außenwän
de, Speicherböden und Kellerdecken wurden 
gedämmt sowie moderne Wärmeschutzfenster 
(UwWert: 1,5 W/m2K) eingebaut. Da das äußere 
Bild möglichst wenig verändert werden durfte, 
wurden die Wände mit 8 cm Mineralschaum
dämmstoff von innen gedämmt. Je nach 
Dicke der ursprünglichen Außenwand werden 
UWerte von 0,34 bis 0,37 W/m2K erreicht. 

Zusätzlich wurden die alten HolzKohleÖfen 
durch eine moderne Zentralheizung ersetzt 
und die Gebäude an das Fernwärmenetz an
geschlossen. Weitere Bausteine der Sanierung 
waren moderne Schallschutzmaßnahmen und 
der Einbau neuer Duschen und Bäder. Während 
der Bauzeit hat das Umzugsmanagement der 
FSB die Mieterinnen und Mieter in anderen 
Wohnungen der Stadtbau untergebracht. Die 
FSB koordinierte dabei Wohnungssuche und 
Umzug, wobei die Mieter auf Wunsch nach 
Abschluss der Modernisierung wieder zurück 
in den Laubenhof ziehen konnten.
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Objektdaten: 

Haustyp 
Mehrfamilienwohnhaus 
in AltHaslach Nord

Denkmalschutz 
Ensembleschutz

Besonderheiten 
Kleinwohnungen 
für Arbeiter aus den 
1920er Jahren

Wohnfl äche 
70 Wohnungen
3.590 m2 Wohnfl äche 

Baujahr 1930  

Sanierung 20062008

Architekt 
Werkgruppe Freiburg, 
Werner Miller

Haustechnik 
Solares Bauen, Freiburg

Maßnahmen 
Altbausanierung mit teil
weiser Grundrissumstruk
turierung, Wärmedämm
Maßnahmen

Sanierungskosten 
Kostengruppe 300 + 400:
3,7 Mio. € / 1.040 €/m2

Lüftung, Heizung 
Fernwärmeversorgung,
kontrollierte Abluftanlage

Dämmung Außenhülle 
Außenwand: Innendäm
mung mit 8 cm  Mineral
dämmplatte, WLG 045
Dach: 20 cm PSPlatten, 
WLG 035
Boden EG: 6 cm minera
lische Schüttung, WLG 
045 + 6 cm Mineralfaser
dämmstoff WLG 040.

UWerte 
Dach: 0,165 W/m2K
Außenwand: 0,35 W/m2K
Boden gegen Keller: 
0,33 W/m2K
Fenster: Uw: 1,5 W/m2K

Primärenergiebedarf 
(nach EnEV) 
74 – 77 kWh/m2a

Heizwärmebedarf 
(nach EnEV) 
69 kWh/m2a

Laubenhof vor der Sanierung (2002) Neu saniert im ursprünglichen Stil (2008)



13

33



14

44   Energiesparmaßnahmen

Vor einer umfassenden energetischen Sanie
rung des Gebäudes sollte eine Beurteilung der 
bestehenden Bauteile (Dach, Außenwand, Fen
ster etc.) und Haustechnik durch einen Exper
ten (z.B. Architekten, unabhängige Energiebera
ter) stattfi nden. Nach der Bestandsanalyse ist 
die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur 
energetischen Sanierung zu empfehlen. 
Wichtig ist es, den genauen Ablauf der ener
ge tischen Maßnahmen festzulegen und die 
Anschlusspunkte aufeinander abzustimmen, 
um zusätzliche Kosten durch nachträgliches 
Anpassen zu vermeiden. Am wirtschaftlichs
ten sind die energetischen Sanierungsmaß
nahmen, wenn diese mit notwendigen 
Instandsetzungen von Bauteilen zusammen 
durchgeführt werden. Hierbei fallen ohnehin 
Kosten für die konventionelle Sanierung (z.B. 
Anstrich und Gerüststellung) an. Bei der An
bringung von Wärmedämmung sind zum Bei
spiel die Lohnkosten der größte Kostenfaktor. 
Der Einsatz von stärkeren Dämmstoffdicken 
lohnt sich deshalb, da die Mehrkosten nur sehr 
gering sind und zugleich höhere Energieein
sparungen durch die Sanierung erreicht wer
den können. Die Wahl des Materials wird nicht 
nur durch Kosten bestimmt, sondern richtet 
sich auch nach den baulichen Gegebenheiten.

Außenwand

Außendämmung von verputzten   
Hof und Gartenfassaden

Die Außenwände, aus normalformartigen 
Vollziegeln gemauert, erzielen auch bei großen 
Wandstärken keine gute Wärmedämmung. 
Der Vollziegel hat aufgrund seiner hohen 
Dichte schlechte Wärmedämmeigenschaften. 
Im Vergleich der Wärmedämmeigenschaften 
haben 51 – 64 cm starke Vollziegelwände keine 
besseren Wärmedämmwerte als zum Beispiel 
24 cm starke Wände in Hohlblockstein bei 
Gebäuden aus den sechziger Jahren. Im Bereich 
der einfacher gestalteten Hof und Garten
fassaden wird eine Außendämmung empfoh
len. Um die typischen Putzfassaden wieder 
herzustellen, bietet sich die Dämmung in Form 
eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) 
oder – falls dies nicht möglich ist – eines 
Wärme dämmputzes an. Beim Wärmedämm
verbundsystem werden die Dämmplatten 
direkt auf den vorhanden Putz geklebt, bei Be
darf zusätzlich verdübelt und außen mit einem 
neuen mineralischen Außenputz versehen. Es 
werden Dämmstärken von 8  12 cm empfohlen. 
Vor Ausführung der Dämmmaßnahmen ist ein 
ausreichender Dachüberstand zu prüfen. Als 
Dämmmaterial kann zum Beispiel Polystyrol/
Styropor, Mineralfaser, Mineraldämmplatten 
oder Resol Hartschaum eingesetzt werden.
Jeder Dämmstoff hat andere Wärmedämm
eigenschaften (Wärmeleitfähigkeit). Entspre
chend sind auch die Kosten unterschiedlich. 

linkes Bild:
Straßenfassade mit 
Schmuckelementen

rechtes Bild:
unverzierte Hoffassade
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Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist der Ein
satz von herkömmlichen Wärmedämmsyste
men oftmals nicht möglich. Das Aufbringen 
eines Dämmputzes kann hier ein Kompromiss 
zwischen Erhaltung der geschützten Fassade 
und Verbesserung des Wärmeschutzes sein. 
Dass dem denkmalgerechten Erhalt von 
Kultur denkmalen von der Öffentlichkeit ein 
besonderer Wert beigemessen wird, ist aus 
den Ausnahmebestimmungen der EnEV oder 
dem EWärmeG ersichtlich. So können Bau
herren und Denkmaleigentümer, die aufgrund 
denkmalfachlicher Belange nicht die Anforde
rungen der heute gültigen EnEV erfüllen, eine 
Befreiung von der Energieeinsparverordnung 
bei der Baubehörde einholen. Auch wenn der 
Grenzwert der gültigen EnEV (U=0,24 W/m2K) 
bei weitem nicht erreicht wird, kann auch eine 
denkmalgerechte Maßnahme, z. B. das Aufbrin
gen eines 30 mm starken Dämmputzes (WLZ 
0,065 W/mK), zu energetischen Einsparungen 
führen. Der UWert der ungedämmten Wand
fl äche wird von ca. 1,50 W/m2K auf ca. 0,80 W/
m2K verbessert. 

Baucharakter und Außendämmung

Beim Aufbringen von Wärmedämmung auf die 
Hof und Gartenfassade kann der Gebäude
charakter durch die Nachbildung der Fenster
gewände und bänke aus Naturstein erhalten 
werden. Eine Nachbildung kann mit Hilfe von 
vorgefertigten Fassadenprofi len ausgeführt 
werden. Eine kostengünstigere Variante ist 
die Nachbildung der Fenstergewände in Putz 
(Putzfaschen). Nachteil der hohen Dämm
dicken ist die entstehende große Leibungstiefe 
(Schießscharteneffekt) im Bereich der Fen
ster. Falls das Fenster aus diesem Grund nach 
außen versetzt werden soll, ist zu beachten, 
dass durch die Fenstergewände feststehende 
Öffnungsmaße eine Verkleinerung der Fen
ster entsteht. Sollte der vorhandene Putz für 
das Aufbringen der Dämmplatten nicht mehr 
tragfähig sein, wird durch das Abschlagen der 
Putzfl äche die Leibungstiefe im Bereich der 
Fenster vermindert. Dünnere Dämmdicken 
verschlechtern den Wärmeschutz, verbessern 
jedoch die Erhaltung des Gebäudecharakters. 
Nur durch verbesserte, innovative und dünnere 
Dämmstoffe sind die Anforderungen zur Erhal
tung der Baugestalt sowie eines zeitgemäßen 
Wärmedämmstandards zu verbinden. 

Bei Baudenkmalen muss die Genehmigungs
fähigkeit einer Wärmedämmung im Einzelfall 
geprüft werden. In der Regel ist die Nachprofi 
lierung von Fenstergewänden denkmalfachlich 
nicht zustimmungsfähig.

linkes Bild:
Doppelhaus: Bei der rech
ten Gebäudehälfte wurde 
im Jahr 1999 in die Fassade 
ein Wärmedämmverbund
system eingebaut und die 
Fenster ausgetauscht. 
Die linke Gebäudehälfte 
ist unsaniert.

rechtes Bild:
Das selbe Gebäude vom 
Hof aus. Fassade mit 
Wärmedämmverbund
system, Nachbildung der 
Fenstergewände in Putz 
(Putzfasche).
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Wärmebrücken

Wärmebrücken sind Schwachstellen in der 
Gebäudehülle, durch die die Wärme schneller 
nach außen transportiert wird. Sie verschlech
tern das thermische Verhalten und erhöhen die 
Gefahr von Feuchteschäden und Schimmelbil
dung an ihren Bauteiloberflächen.

Zur Beseitigung von Wärmebrücken bei Grün
derzeitgebäuden wird folgendes vorgeschla
gen:

R  Heizkörpernischen und Natursteingewände: 
Beseitigung der Schwachstelle durch Außen 
oder Innendämmung der Außenwand.

R  Rollladenkästen: Dämmung aller Flächen im 
Rollladen mit Ausnahme der an die Außen
luft grenzenden Flächen (dünnere Dämm
dicken sind aus Platzgründen zu empfehlen, 
z. B. Dämmstoffe mit niedriger Wärmeleit
fähigkeit). 

R  Massive Balkonplatten: Dämmung der 
Balkonplatten im Zuge der Außendäm
mung Außenwand. Nur eine umlaufende 
Dämmung aller Bauteilflächen beseitigt die 
Wärmebrücke, dies ist jedoch oft schwierig 
und kostenaufwändig. Hofseitig kommt eine 
Abtrennung bestehender Balkon und Vor
ständerung in Frage. Eine nur unterseitige 
Dämmung ist unzureichend. Oftmals wird 
diese Wärmebrücke schwierig zu verbessern 
sein.

Empfohlene Dämmdicke 
WLZ 035

UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten 
€/m2 BTF (Bauteilfläche)

Geschätzte Amortisationszeit 
(Jahren / a)

8 – 12 cm 1,40 – 1,80 / 0,24 – 0,35 100 – 160 15 – 30 a

Wärmebrückenminderung durch  
Außen dämmung

Um den Wärmebrückeneffekt des Naturstein
gewändes im Bereich der Fensterlaibungen zu 
mindern, sollte auf den Gewändelaibungen 
eine Dämmung von mindestens 2 cm aus
geführt werden. Dies erhöht die Temperatur 
im Bereich der inneren Fensterlaibungen und 
senkt dadurch die Gefahr möglicher Feuchte
bildung. Generell haben die vorhandenen alten 
Fenster nur eine geringe Rahmenprofilbreite 
zum Anschluss der Mindestdämmung. Bei der 
gleichzeitigen Erneuerung der Fenster wird die 
Berücksichtigung ausreichender Rahmenbrei
ten für die Mindestdämmung im Leibungs
bereich empfohlen. Im Sockelbereich wird die 
Ausführung einer feuchteunempfindlichen 
Dämmung (Perimeterdämmung) notwendig. 
Um den Wärmebrückeneffekt der Kellerdecke 
zu mindern, wird empfohlen, die Dämmung 
außen bis zu 50 cm unterhalb der Unterkante 
Kellerdecke weiterzuführen. Ist das Mauerwerk 
im Sockelbereich durchfeuchtet, sollte vor 
der Dämmmaßnahme die Schadensursache 
festgestellt werden und die Beseitigung der 
Durchfeuchtung stattfinden.

Kennwerte bei
Außendämmung

Empfohlene Dämmdicke 
WLZ 035

UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten 
€/m2 BTF (Bauteilfläche)

Geschätzte Amortisationszeit 
(Jahren / a)

6 – 8 cm 1,40 – 1,80 / 0,40 – 0,50 60 – 80 10 – 20 a

Kennwerte bei
Innendämmung

Kennwerte Außenwand 
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Innendämmung im Bereich Straßenfassade

Die Straßenfassaden der Gründerzeitgebäude 
sind generell geschmückter als die Hof und 
Gartenfassaden. Gestaltungselemente sind 
zum Beispiel horizontale Gesimse, profi lierte 
Fenstergewände und Natursteinsockel. Um den 
Charakter der aufwändig gestalteten Straßen
fassaden zu erhalten, wird in diesem Bereich 
eine Innendämmung empfohlen, falls dem 
keine aufwändige Innenausstattung entgegen 
steht.

Bei der Ausführung der Innendämmung ist 
besonders auf eine fachgerechte Ausführung 
zu achten. Es gibt verschiedene Dämmsysteme: 
mit oder ohne Dampfbremsen, harte oder wei
che Dämmstoffe, kapillar saugende Dämm
stoffe oder Verbundplatten mit integriertem 
Dämmstoff. Als Dämmmaterialien werden zum 
Beispiel Mineralfaser, Polystyrol, Polyurethan, 
Mineraldämmplatten oder Kalziumsilikat
platten eingebaut. Wichtig ist es, das jeweilige 
Dämmsystem fachgerecht einzubauen und 
die Schall und Brandschutzanforderungen zu 
beachten. Bei allen Dämmkonzepten, gleich 
ob innen oder außen ist es wichtig, dass die 
Dämmung vollfl ächig, luftdicht und ohne 
Hinterlüftung zur Außenwand eingebaut wird. 
Bleibt zwischen Außenwand und Dämmstoff 
eine Fuge kann ggf. Raumluft in diesem Bereich 
eindringen und kondensieren. Auf den Einbau 
von Steckdosen im Bereich der Dämmung 
sollte, wenn möglich, verzichtet werden. Als 
Dämmstärke wird eine Innendämmung von 
6  8 cm empfohlen. Diese Dämmstärke ist 
ein Kompromiss aus effektivem Wärmeschutz 
und entstehendem Wohnraumverlust. 

Weiter ist zu beachten, dass einbindende 
Bauteile (z.B. massive einbindende Innenwände, 
Decken) gegebenenfalls in die Dämmmaß
nahme einbezogen werden. Auch die Fenster 
und Türlaibungen sollten, wenn auch nur mit 
geringeren Dämmstärken, gedämmt werden. 
Dämmstoffe mit verbesserten Wärmedämm
eigenschaften können mit dünneren Dämm
stärken eingebaut werden und mindern somit 
den Wohnraumverlust. 

Eine fachgerecht eingebaute Innendämmung 
erhöht die Temperatur an den Innenwandober
fl ächen um 2  4 °C, verbessert dadurch die 
Behaglichkeit im Gebäude und vermindert die 
Gefahr von möglichen Schimmelschäden.

Die für Gründerzeitgebäude typischen Holz
balkendecken sind nur unter hohem Aufwand 
in die Dämmmaßnahme zu integrieren. Das 
Dämmen der Bereiche in den Balkenzwischen
räumen und das luftdichte Ausbilden dieser 
Bereiche sind sehr aufwändig und bei vielen 
Sanierungen nicht möglich. Bei der Sanierung 
sollten aber folgende Grundsätze eingehalten 
werden: Keine Befeuchtung des Holzes von 
außen, daher vollfl ächig verputzte Außenfas
saden, kein konvektiver Luftstrom von innen, 
daher möglichst Verzicht auf Steckdosen im 
Bereich der Innendämmung, eine Lüftungsfuge 
zwischen Balkenkopf und Mauerwerk ist vor
teilhaft, die Wärmedämmung am Balkenkopf 
muss diffusionsoffen und hydrophob ausge
führt werden, keinesfalls sollten Umhüllungen 
mit dichten Materialien wie z.B. Bitumen
schweißbahnen gewählt werden (WTA, Herr 
Frank Essmann, Tagung Effi zienzforum Frei
burg, 2010).  

Innendämmung mit 
Zellulose
links: Ständer vorbereitet
rechts: nach Ausfl ocken 
und mit raumseitiger 
Dampfbremse

Energiesparmaßnahmen
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Bauphysikalische Untersuchung  
Außenwanddämmung im Bereich  
Gebäudeecke

Allgemeines

Bei einseitig angebauten Gründerzeitgebäu
den ergibt sich im Eckbereich der Hoffassaden 
zu den Straßenfassaden ein bauphysikalischer 
Problempunkt. Die Hoffassaden können mit 
einer Außendämmung versehen werden, 
währenddessen bei den geschmückten Stra
ßenfassaden nur eine Innendämmung zu 
empfehlen ist. Typisch für den Gebäudetyp ist, 
dass bei einseitig freistehenden Gebäuden die 
horizontalen Gesimse der Straßenfassaden 
im Bereich der Gebäudeecke ca. einen Meter 
in den Bereich der Hoffassaden weitergeführt 
werden. Somit kann die Außendämmung der 
Hoffassade nicht bis zur Gebäudeecke weiter
geführt werden. 

Berechnungsgrundlage

Der Eckbereich wurde mittels eines 2dimen
sionalen Wärmebrückenprogramms auf die 
inneren Oberflächentemperaturen und die da
mit mögliche Gefahr von Schimmelpilzbildung 
untersucht. Grundlage der Berechnung war die 
DIN 4108, Teil 2 mit einer vorgegebenen Innen
raumtemperatur von +20 °C, Außentemperatur 
von – 5 °C und 50 % relativer Raumluftfeuchte. 
Eine gleichmäßige Beheizung und eine ausrei
chende Belüftung der Räume sowie eine weit
gehend ungehinderte Luftzirkulation an den 
Außenwandoberflächen werden vorausgesetzt. 
Aufgrund des in der DIN 4108 festgelegten 
Temperaturfaktors f ergibt sich eine minimale 
Oberflächentemperatur von 12,6 °C zur Vermei
dung von Schimmelpilzbildung. Am Bauteil 
kann es bei Unterschreitung dieser Temperatur 
zur Schimmelpilzbildung kommen.

Nachfolgend wird der Eckbereich in verschie
denen Ausführungsvarianten auf die Ober flä
chentemperaturen untersucht.

Die Dämmung im 
Eckbereich von schlichter 

Hof fassade und verzierter 
Straßenfassade erfordert 

besondere Aufmerk
samkeit.

links:
Gebäude mit seitlich 

fortlaufender Schmuckfas
sade, die eine Außendäm
mung nur für die hintere 

Gebäudehälfte zulässt

rechts:
Gebäudeecke als Berech
nungsgrundlage der auf 
der Folgeseite gezeigten 

Dämmvarianten
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Eine gut geplante Kom
bination von Außen und 
Innendämmung ergibt 
gute energetische Ergeb
nisse ohne die Gefahr von 
Schimmelbildung.

Minimale 
Oberfl ächentemperatur

Innen + 20 °C

Straßenfassade

H
of

fa
ss

ad
e

Außen – 5 °C

Die Gefahr von Schimmelpilzbildung ist im Bestand 
gegeben. Nicht nur die Gebäudeecken liegen im kritischen 
Bereich, d.h. unter 12,6 °C, sondern die gesamten Außen
wände.

Berechnung des Temperaturfaktors f RSi nach 
DIN EN ISO 102112:

f RSi = (θsi  θe) / (θi  θe) 
= [7,61  (5)] / [20  (5)] = 0,50 < 0,70

Minimale 
Oberfl ächentemperatur

Dämmung der Hoffassade mit 14 cm Wärmedämmung 
(WDVS) bis ca. 1m von der Gebäudeecke und 6 cm 
Innendämmung im Bereich der Straßenfassade 

Die Gefahr von Schimmelpilzbildung ist immer noch ge
geben, durch das Aufbringen einer zusätzlichen Innendäm
mung im Bereich der Ecke/innen sogar erhöht.

Berechnung des Temperaturfaktors fRSi nach 
DIN EN ISO 102112:

fRSi = (θsi  θe) / (θi  θe) 
= [5,97  (5)] / [20  (5)] = 0,43 < 0,70

Straßenfassade

H
of

fa
ss

ad
e

Dämmung der Hoffassade mit 14 cm Wärmedämmung 
(WDVS) bis ca. 1 m von der Gebäudeecke und 6 cm Innen
dämmung im Bereich der Straßenfassade und Hoffassade 

Außendämmung im Abstand von 1 m zur der straßen
seitigen Fassade. Innendämmung komplett an der Hof 
 fassade weitergeführt.

Vorh. T =14,5°C > erf. 12,6 °C 

Bei der vorhandenen Situation muss die Innendämmung 
an der Hoffassade weitergeführt werden, um die Gefahr 
von Schimmelpilzbildung zu vermeiden.

Bei einer nicht dargestellten Ausführungsvariante wurde 
die Außendämmung bis zur Gebäudeecke weitergeführt. 
Die Untersuchung ergab, dass die Innendämmung bis 
ca. 50 cm im Bereich der Hoffassade weitergeführt werden 
muss (z.B. mit Dämmkeil), um die Schimmelpilzbildung zu 
vermeiden.

Minimale 
Oberfl ächentemperatur

Straßenfassade

H
of

fa
ss

ad
e

Dämmung der Hoffassade mit 14 cm Wärmedämmung 
(WDVS) bis ca. 1 m von der Gebäudeecke 

Die Gefahr von Schimmelpilzbildung ist gegeben. Eine 
Verbesserung zum Bestand ist nicht vorhanden, aber auch 
keine Verschlechterung. 

Die Temperaturen im gedämmten Bereich liegen nun deut
lich über dem kritischen Bereich.

Berechnung des Temperaturfaktors f RSi nach 
DIN EN ISO 102112:

f RSi = (θsi  θe) / (θi  θe) 
= [7,78 (5)] / [20  (5)] = 0,51 < 0,70

Minimale 
Oberfl ächentemperatur

Straßenfassade

H
of

fa
ss

ad
e

Bestand ohne Dämmung

Dämmvariante 2 Dämmvariante 3

Dämmvariante 1

Dämmvarianten Energiesparmaßnahmen
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Innovative Dämmstoffe

ResolHartschaum

ResolHartschaum auf Phenolharzbasis besitzt 
bei Dämmdicken von 45   120 mm eine Wärme
leitfähigkeit von 0,022 W/mK. Konventionelle 
Dämmstoffe (Polystyrol/Styropor, Mineralwolle) 
besitzen Wärmeleitfähigkeiten von 0,035 W/mK. 
Eine 90 mm starke ResolHartschaumdäm
mung entspricht wärmetechnisch somit einer 
ca. 140 mm starken Polystyroldämmung. Der 
Mindestdämmstandard der Energieeinsparver
ordnung bei der Außendämmung Außenwand 
(U= 0,24 Wm2K, erreicht bei ca. 120 mm Poly
styrol) wird bei einer ResolDämmung bereits 
bei ca. 80 mm erreicht. Die ResolHartschaum 
Dämmung wurde in den letzen Jahren ver
mehrt eingesetzt. Langzeiterfahrungen über 
Materialverhalten liegen jedoch noch nicht vor. 
Die Dämmung hat ihre Vorteile, wenn gerin
gere Dämmstärken aufgrund bestehender ge
ringer Dachüberstände oder Bauteilanschlüsse 
notwendig werden.

Bilder (?)

Vakuumdämmung

Vakuumisolationspaneele (VIP) sind Dämm
stoffe mit integriertem Vakuum, die dadurch 
über besonders hohe Dämmwirkung verfügen. 
Der Dämmstoff aus mikroporösem Kern mate
rial (z.B. gepresste Kieselsäure) ist in einer 
Vakuumkammer in eine gasdichte Hüllfolie 
eingeschweißt. Die Wärmeleitfähigkeit der 
VIPPaneele (0,004  0,008 W/mK) ist um den 
Faktor 5 bis 10 besser als bei konventionellen 
Dämmstoffen. Der Einbau von VIPPaneelen im 
Bereich der Fassade befindet sich noch im Pilot
stadium, da Handhabung und Befestigungs
systeme zurzeit erprobt werden. Die Kosten 
für die Herstellung einer mit VIPPaneelen 
gedämmten Fassade von ca. 200 Euro/m2 sind 
heute noch nicht wirtschaftlich darstellbar. 
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Kellerdecke

Die Kellerdecken sind als Gewölbedecken, Kap
pendecken oder als Betondecken mit tragen
den Eisenträgern ausgeführt. Im Erdgeschoss 
entsteht über die ungedämmte Kellerdecke 
ein Wärmeverlust und oftmals unbehagliche 
Fußkälte im Winter. Eine einfache Dämm
maßnahme ist es unterhalb der Kellerdecke 
Dämmplatten anzubringen. Als Dämmmaterial 
kann zum Beispiel Mineralfaser, Polystyrol, Poly
urethan verwendet werden. Als Dämmstärke 
wird eine Kellerdeckendämmung von 6 – 12 cm 
empfohlen. Zur Festlegung der möglichen 
Dämmstärke ist die vorhandene lichte Höhe im 
Kellergeschoss maßgebend. Bei geringer lichter 
Höhe im Kellergeschoss wird der Einbau von 
Dämmstoffen mit guten Wärmedämmeigen
schaften empfohlen (Dämmstoffe mit nied
riger Wärmeleitfähigkeit, z.B. WLZ 022 – 025). 
Die Dämmplatten werden von unten geklebt 
und bei nicht tragfähigem Untergrund zusätz
lich verdübelt. 

Kellerdecken als 
verputzte Kappendecke

Bei Gewölbe und Kappendecken kann der 
Stichbereich mit weichem Dämmstoff ausge
stopft oder ein biegeweicher Dämmstoff 
eingebaut werden. Die Dämmung sollte im 
Bereich vorhandener Leitungen ausgeschnitten 
werden. Um die Wärmebrückenwirkung der 
massiven Kellerwände zu mindern, wird emp
fohlen die Dämmung im Bereich einbindender 
Kellerinnen und Außenwände bis zu ca. 50 cm 
unterhalb der Kellerdeckenunterkante weiter
zuführen (Dämmschürze bzw. Dämmkeil). Die 
Decken und Wandfl ächen im Bereich der Däm
mung  müssen trocken sein. Feuchteschäden 
müssen vor der Dämmmaßnahme beseitigt 
werden. Dämmmaßnahmen der Kellerdecke 
von oberhalb der Decke sind generell nur bei 
aufwändigen Kernsanierungen möglich. Bei 
einer Erneuerung des Erdgeschossfußbodens 
kann statt der dort in der Regel zwischen den 
Lagerhölzern liegenden 4 – 5 cm starken Sand
schüttung ein hochwertiger Dämmstoff einge
baut werden. Außer zu Energieeinsparungen 
führt die Maßnahme auch zu verminderter 
Fußkälte im Erdgeschoss.

Empfohlene Dämmdicke
WLZ 022 –  035

UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten
€/m2 BTF (Bauteilfl äche)

Geschätzte Amortisationszeit
(Jahren / a)

6 – 12 cm 0,95 – 1,30 / 0,20 – 0,30 20 – 50 20 – 30 a

Nachrüstpfl ichten EnEV 2009, § 10 (3) und (4)

Energiesparmaßnahmen
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Dachfläche,  oberste Geschossdecke

Dachfläche und Dachgauben

Die Dachflächen sind als Mansard oder Sattel
dächer ausgeführt. Eine einfache Dämmmaß
nahme ist die Wärmedämmung der Dachflä
che von innen. Eine Dämmmaßnahme von 
außen bedingt ein aufwändiges Anpassen an 
die Bauteilanschlüsse (z.B. Gauben, Traufe). Bei 
einer Kombination von Dämmmaßnahmen 
von innen und außen kann jedoch mit hohem 
Kostenaufwand ein sehr hoher energetischer 
Standard (z.B. Passivhausstandard) erreicht 
werden. 

Folgende Dämmvarianten der Dachflächen 
sind möglich:

R  Zwischensparrendämmung von innen mit 
Aufdopplung der Sparren

R  Zwischensparrendämmung von außen mit 
Aufdopplung der Sparren

R Aufsparrendämmung von außen 

Nachfolgend wird die Standarddämmung von 
innen beschrieben. 

Nach dem Entfernen der inneren Dachflächen
verschalung und ggf. der alten Dämmung 
werden die vorhandenen Sparren (10 / 12 cm) 
mit einer aufgedoppelten Kantholzkonstruk
tion auf eine Dämmstärke von 20 cm erhöht. 

Die Holzkonstruktion kann in zwei Lagen mit 
einem weichen Dämmstoff (z.B. Mineralwolle, 
B1, WLZ 032  035) ausgedämmt werden. Un
terhalb der aufgedoppelten und gedämmten 
Dachkonstruktion sollte eine Dampfbremse 
eingebaut werden, deren Dichtheit gegenüber 
Wasserdampf in Abhängigkeit von der vorhan
denen Unterspannbahn gewählt werden muss. 

Eine feuchteadaptive Dampfbremse kann 
ihren Dichtheitswert verändern und ermögli
cht eingedrungener Feuchtigkeit nach innen 
zu entweichen. Diese technische Möglichkeit 
der Dampfbremse entbindet jedoch nicht 
von einem luft und dampfdichten Einbau 
der Dampfbremse. Alle Anschlusspunkte (z.B. 
Giebelwände, Fensteranschlüsse, Fußboden) 
sollten sorgfältig und nach den Einbauan
leitungen der Produkthersteller ausgeführt 
werden. Nach Fertigstellung der Dampfbrems
ebene kann die innere Bekleidung (z.B. Gips
karton, Holzschalung) hergestellt werden.

Die bestehenden Dachgauben bilden einen 
besonderen wärmetechnischen Schwachpunkt. 
Durch den geringen konstruktiven Aufbau der 
Gaubenwände sind nur geringe Dämmdicken 
möglich. Es wird empfohlen, diese Bereiche 
vorab winddicht zu verkleben und mit  Dämm
stoffen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (z.B. 
Polyurethan/PUR, ResolHartschaum, WLZ 
022  025) zu dämmen. Bei Baudenkmälern 
muss grundsätzlich die Genehmigungsfähig
keit von Dämmmaßnahmen (z.B. Aufsparren
dämmung) im Dachbereich im Einzelfall durch 
die Denkmalbehörde geprüft werden.

Empfohlene Dämmdicke 
WLZ 035

UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten 
€/m2 BTF (Bauteilfläche)

Geschätzte Amortisationszeit 
(Jahren / a)

20 – 22 cm 1,20 – 2,60 / 0,19 – 0,24 100 – 120 15 – 20 a

Kennwerte – Dachflächendämmung und Gauben

Zwischensparrendäm
mung mit aufgedoppelten 

Sparren von innen und 
von außen

Insbesondere bei Über
gängen zwischen Bautei
len ist auf die Dichtigkeit 

der Gebäudehülle 
zu achten.
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Oberste Geschossdecke

Die obersten Geschossdecken sind bei Grün
derzeitgebäuden generell als Einschubdecken 
mit Auffüllungen konstruiert. Ist im Dachge
schoss der Bereich des Spitzbodens nicht als 
Wohnraum ausgebaut, wird die Dämmung der 
obersten Geschossdecke von oben empfohlen.

Es wird vorgeschlagen, auf der Oberseite der 
Decke (Bereich Spitzboden) eine Dämmlage 
von 20 24 cm einzubauen. Mögliche Dämm
materialien können druckfeste Dämmplatten 
(z.B. Polystyrol/ Styropor, WLZ 035) sein, die 
zweilagig zur Vermeidung von durchgehenden 
Fugen auf die vorhandene Decke aufgelegt 
werden. Bei Holzbalkendecken sollte unter der 
Dämmung eine dampfbremsende Folie ein
gebaut werden, da Holzbalken im Gegensatz 
zu Betondecken keinen ausreichenden Diffu
sionswiderstand bieten. Auf einen sorgfältigen 
Anschluss am Kamin oder Bodentreppen ist 
zu achten. Die Dämmplatten sollten ohne 
Hinterlüftung auf der Decke aufgelegt wer
den. Anschlusspunkte im Bereich vom Stüt
zen und Dachschrägen sollten mit weichem 
Dämmstoff ausgestopft werden. Eine geringe 
Schüttdämmung (z.B. Perlite) ermöglicht bei 
unebener Decke einen Niveauausgleich für die 
Dämmlage. 

Soll der Spitzboden als Lagerraum genutzt 
werden, kann eine Spanplatte/OSBPlatte auf 
der Dämmlage schwimmend verlegt werden. 
Bei dieser Variante sollte vorab unterhalb der 
Dämmlage eine Dampfbremse eingebaut und 
luftdicht in den Stößen und Anschlusspunkten 
verklebt werden. 

Zur Minderung des Wärmebrückeneffekts der 
Giebelwände wird der Einbau einer Dämm
schürze von ca. 50 cm empfohlen. Auch im Be
reich der Bodentreppen sollte eine konstruktiv 
mögliche Dämmlage eingebaut und die Fugen 
zur ausfahrbaren Treppenkonstruktion abge
dichtet werden. Bei örtlich eingebauten Boden
treppen können gedämmte Dachluken die 
wärmetechnische Schwachstelle beseitigen.

Nachrüstpfl ichten EnEV 2009, § 10 (3) und (4)

Ungedämmte, nicht begehbare, aber zugäng
liche oberste Geschossdecken beheizter Räume 
müssen so gedämmt werden, dass der UWert 
von 0,24 W/m2K nicht überschritten wird. Dies 
gilt auch für begehbare, bisher ungedämmte 
oberste Geschossdecken beheizter Räume nach 
dem 31.Dezember 2011 (siehe Ausnahmen EnEV 
2009).

Beispielhafte Dachsanierungsvarianten von 
Gründerzeitgebäuden in Form von Detailzeich
nungen wurden im Auftrag des Energierefe
rates der Stadt Frankfurt am Main entwickelt 
und können über die Internetseite des Energie
referates (www.energiereferat.stadtfrankfurt.
de) als PDFDatei heruntergeladen werden. 
Einfach unter „Infopakete Energie“ im rechten 
Auswahlmenü die gewünschten „Detailinfor
mationen“ zu verschiedenen Bauteilen aus
wählen.

Empfohlene Dämmdicke
WLZ 035

UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten
€/m2 BTF (Bauteilfl äche)

Geschätzte 
Amortisationszeit
(Jahren/a)

20 – 25 cm 0,80 – 1,50 / 0,13 – 0,17 30 – 50 15 – 20 a

Kennwerte – Dämmung oberste Geschossdecke

Energiesparmaßnahmen
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Fenster

Im Bereich der Fenster und Verglasungen 
haben neue technische Entwicklungen zu einer  
erheblichen Verbesserung der Bauteile beige
tragen. Die neuen ZweifachWärmeschutzver
glasungen verlieren noch etwa 1/3 der Energie 
im Vergleich zu alten Isolierverglasungen. Bei 
Gründerzeitgebäuden sind heute mehrheitlich 
Holz oder Kunststofffenster mit Zweischeiben
Isolierverglasung eingebaut. Vereinzelt sind 
jedoch auch noch historische Holzfenster mit 
Einfachverglasungen vorhanden. Typisch für 
den Gebäudetyp ist der Einbau der Fenster, 
eingesetzt auf der Innenseite des Fensterge
wandes. Es wird vorgeschlagen, die alten Fen
ster durch neue Fenster mit hoch gedämmten 
Rahmen und ZweifachWärmeschutzvergla
sungen mit wärmetechnisch verbessertem 

Glasrandverbund zu ersetzen oder den Einbau 
von Isolierglas in die alte Konstruktion zu prü
fen. Beim Einbau der Fenster ist zu beachten, 
dass die Anschlüsse zum Mauerwerk luft und 
winddicht ausgeführt werden. Fenster ver
bessern zusätzlich zur Energieeinsparung die 
Behaglichkeit im Gebäude durch die höheren 
Innenscheibentemperaturen. Bei Baudenk
mälern geht die Reparatur von historischen 
Fenstern vor Fensterersatz. Auf jeden Fall ist die 
Genehmigungsfähigkeit vorab zu prüfen.

Werden die Fenster erneuert ohne gleichzeitig 
die Außenwand zu dämmen, kann es bei dau
erhaft hohen Raumluftfeuchten unter Um
ständen zur Feuchtebildung im Wandbereich 
kommen. Nach dem Fensteraustausch sollte 
das Lüftungsverhalten der Nutzer der höheren 
Dichtheit des Gebäudes angepasst werden! 
Fenster mit ZweifachWärmeschutzvergla
sungen haben sich als Standard etabliert. 
Fenster mit Dreifachverglasungen werden 
bei diesem Gebäudetyp zurzeit nur vereinzelt 
eingebaut.

Eine kostengünstigere Maßnahme im Vergleich 
zum Fensteraustausch ist der Austausch der 
Verglasung der Altfenster. Hierbei sollte vorab 
von einem Fensterbauer die Langlebigkeit der 
Rahmen und Beschläge überprüft werden. Bei 
historisch wertvollen Fensterelementen ist 
eine Ausführung als Kastenfenster zu empfeh
len.

Überarbeiten einer 
einfachverglasten Bleiver
glasung durch außen
seitiges Aufdoppeln 
einer Isolierverglasung 
in Verbindung mit einer 
Be und Entlüftungs
anlage. 
Obere Gerichtslaube

Empfohlene Fenster UWert (W/m2K)    
 alt / neu

Gesamtkosten / Schätzkosten 
€/m2 BTF (Bauteilfläche)

Geschätzte Amortisationszeit 
(Jahren/  a)

Fenster mit Zweifach  
Wärmeschutzverglasung 2,7 – 3,0 / 1,1 – 1,3 350 – 550 20 – 30 a

Kennwerte – Erneuerung der Fenster

Raumseitig vorgestelltes 
Kastenfenster mit Isolier
verglasung. Der bestehen
de bleiverglaste Fenster
flügel bleibt unverändert. 
Historisches Rathaus

Fenster mit Zweischeiben
Isolierverglasung
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In den mehrgeschossigen Gründerzeit 
Mehrfamilienhäusern sind mehrheitlich 
GasEtagen heizungen eingebaut. Die Gas
Etagenheizungen ermöglichen eine direkte 
Abrechnung der Energieverbräuche ohne 
Umlageberechnung. Den Vorteilen der direkten 
Heizkostenabrechnung bei GasEtagenheizun
gen stehen jedoch verschiedene Nachteile 
gegenüber. 

Die höheren Investitionskosten bei der 
Erneuerung der GasEtagenheizungen, höhere 
Wartungskosten und die schwierige Nutzung 
von erneuerbaren Energieträgern sprechen für 
den Einbau von zentralen Heizungsanlagen. 
Die zusätzlichen Kosten für die Umrüstung der 
separaten GasEtagenheizungen zur zentralen 
Heizungsanlage amortisieren sich langfristig 
durch niedrigere Investitions und Wartungs
kosten. 

Auch die Nutzung von solarer Energie zur 
Warmwasserbereitung und Heizungsunter
stützung wird durch den Einbau einer zentra
len Heizungsanlage ermöglicht. 

Soll die Heizungsanlage mit fossilen Energie
trägern (Erdöl, Erdgas) betrieben werden, wird 
der Einbau eines zentralen, hocheffektiven 
Brennwertkessels empfohlen. Der erreichte 
Kesselwirkungsgrad liegt bedingt durch denn 
Brennwerteffekt bei ca. 95  98 %. Beim Brenn
wertkessel wird dem Abgas durch Konden
sation Energie entzogen. Je niedriger die 
Rücklauftemperatur, desto höher ist die 
Energie ausbeute. Niedrige Temperaturen im 
Heizsystem können nur gefahren werden, 
wenn genügend große Heizfl ächen zur Ver
fügung stehen und der Wärmebedarf des 
Gebäudes durch Energiesparmaßnahmen 
gesenkt wurde.

Um die laufenden Stromkosten zu mindern, 
sollte die Anlage mit einer stromsparenden, 
geregelten Hocheffi zienzpumpe (Informati
onen unter www.sparpumpe.de) betrieben 
werden. Die Wärmedämmung der gesamten 
Leitungsführung (auch Pumpen, Armaturen, 
Bögen etc.) im kalten Kellerbereich muss nach 
den Mindestanforderungen der Energieein
sparverordnung/EnEV 2009 gedämmt werden. 

Eine höhere Dämmdicke als die Mindestanfor
derungen der EnEV ist zu empfehlen. Auch ein 
hydraulischer Abgleich, der die ausreichende 
Warmwasserversorgung aller Heizkörper ein
stellt, wird empfohlen. 

Es wird zur genauen Dimensionierung des 
Kessels eine Heizlastberechnung durch einen 
qualifi zierten Ingenieur empfohlen. Durch die 
vorangegangene Dämmung der Hüllfl äche ist 
der Einbau eines kleineren Kessels möglich. 
Die Warmwasserbereitung und ggf. die Behei
zung sollte über eine thermische Solaranlage 
unterstützt werden. Auch der Einbau einer 
Biomasseheizung ist zu empfehlen (siehe Be
schreibung Erneuerbare Energien).

Die zurzeit gültige BImSchV (BundesImmis
sionsschutzverordnung, §9 Begrenzung der 
Abgasverluste) setzt den Grenzwert für den 
Abgasverlust bei Heizungsanlagen fest. Die 
Grenzwerte bewegen sich z. Zt., je nach Größe 
und Leistung der Heizungsanlage, zwischen 
9  11 %. Wird dieser Grenzwert erreicht, wird 
eine Überholung oder ein Austausch der beste
henden Heizungsanlage notwendig.

Nachrüstpfl ichten der     
Energieeinsparverordnung/ EnEV:

R  Heizungsanlagen die vor dem 1. Oktober 
1978 eingebaut wurden, dürfen nicht mehr 
betrieben werden. (Ausnahmen für Nieder
temperaturkessel oder Brennwertkessel und 
Anlagen < 4 kW u. > 400kW)

R  Ungedämmte, zugängliche Wärmevertei
lungs und Warmwasserleitungen sowie 
Armaturen, die sich nicht in beheizten 
Räumen befi nden, müssen nach Standards 
der Energieeinsparverordnung gedämmt 
werden.

R  Vor dem 1. Januar 1990 eingebaute oder 
aufgestellte elektrische Speicherheizsysteme 
dürfen nach dem 31. Dezember 2019 nicht 
mehr betrieben werden (Ausnahmen siehe 
EnEV 2009).

5In den mehrgeschossigen Gründerzeit 5In den mehrgeschossigen Gründerzeit 

5  Heizungsanlagen
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Innendurchmesser der Rohr
leitungen / Armaturen in mm

Mindestdicke der Dämmschicht, 
bezogen auf eine Wärme leit fähigkeit 
von 0,035 W m1 K1

Mindestdicke der Dämmschicht, 
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit 
von 0,035 W m1 K1

Volle Anforderung Eingeschränkte Anforderung

bis d= 22 20 mm 10 mm

ab d=22 bis d= 35 30 mm 15 mm

ab d=35 bis d=100 gleich Innendurchmesser gleich 1/2 d

über d= 100 100 mm 50 mm

Mindestdämmstärken für HeizungsWärmeverteilleitungen nach EnEV 2009

Es wird empfohlen größere Dämmstärken (z.B. 
1,5 od. 2 facher EnEV Standard) als die Mindest
dämmstärken der EnEV 2009 einzubauen. Die 
Arbeitskosten bei einer qualitätvollen Dämm
ausführung sind der primäre Kostenfaktor, 
Materialkosten sind im Vergleich nur sekundär.  

Eine moderne Heizungsanlage    
für historische Gebäude  

Neben der Wärmedämmung ist die Moder
nisierung der Heizungsanlage die zweite 
entscheidende Maßnahme zur Senkung des 
Energieverbrauchs und der Heizkosten. 

Auch wenn eine Erneuerung der Heizungsan
lage nicht ansteht, sollten Sie regelmäßig eine 
Wartung durchführen. Die „Heizkurve“, die be
stimmt wie hoch die Heizungstemperatur ist, 
sollte richtig eingestellt sein, genauso wie die 
Zeituhr stimmen sollte, damit die Nachtabsen
kung nicht  mittags um 14 Uhr beginnt. 

Empfohlene 
Heizungsanlage

Kesselwirkungsgrad Gesamtkosten / Schätzkosten 
€ (Kessel u. WWSpeicher)

Geschätzte Amortisationszeit
(Jahren / a)

Brennwertkessel ca. 95   98 % 10.000 –  13.000 10   15 a

Kennwerte – Erneuerung Heizungsanlage

Wenn eine Heizungsmodernisierung durchge
führt wird, sollte die Leistung des neuen Kes
sels auf den tatsächlichen Bedarf angepasst 
werden. Viele alte Heizungen sind überdimen
sioniert. Oft kann die Kesselleistung um ein 
Drittel, wenn zuvor Wärmedämmung des Hau
ses erfolgte, um die Hälfte reduziert werden. 
Erfahrene Heizungsbetriebe erstellen Ihnen 
hierzu eine Wärmebedarfsberechnung. 

Eine weitere Verbesserung erreichen Sie, wenn 
anstelle eines „normalen“ Niedertemperatur
kessels ein Brennwertkessel eingebaut wird. 
Hier werden Wärmeverluste, die sonst mit dem 
Abgas durch den Schornstein gehen, einge
fangen. Mit Brennwerttechnik können 5  10 % 
Energie aus dem Abgas zurückgewonnen wer
den. Aber die Heizungsverteilung muss hierfür 
möglichst niedrige Vor und Rücklauftempe
raturen aufweisen und dem Kessel angepasst 
sein.

5
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Blockheizkraftwerk:  
„Bei uns kommt der Strom aus der Heizung“

Eine noch größere Einsparung von Energie und 
einen noch größeren Beitrag für den Klima
schutz erreichen Sie durch den Einbau eines 
Blockheizkraftwerks (BHKW). Dieser Begriff be
zeichnet Anlagen, bei denen in einem Gebäude 
zugleich Strom und Wärme produziert wird. 
Das Prinzip lautet „KraftWärmeKopplung“. 

In Freiburg i. Br. liegt der KWKAnteil an der 
Stromerzeugung bereits heute bei mehr als 
50 %. Aktuell speisen etwa 140 KWKAnlagen 
unterschiedlicher Größe Strom ins Freiburger 
Netz ein. Große Anlagen mit riesigen Motoren 
versorgen Bürogebäude, Industrie und Kran
ken häuser. Andere Anlagen stehen in Schulen, 
Altenheimen und Schwimmbädern. Für Wohn
gebäude gibt es dies alles im angepassten 
Maßstab – so genannte „MiniBlockheizkraft
werke“. 

Sprechen wir doch einfach von der „strom
erzeugenden Heizung“. Das geht so: Wenn 
neben Ihrem Heizkessel noch etwas Platz frei 
ist, wird dort ein kleiner Motor eingebaut. Die 
Motorabwärme wird mit dem Heizsystem 
verbunden und trägt zur Heizung des Hauses 
bei. Voraussetzung dafür ist eine zentrale 
Heizungs und Warmwasserversorgung. Dann 
kann ein MiniBHKW diesen Grundbedarf 
der Wärme abdecken und wird durch längere 
Betriebszeiten wirtschaftlicher. Die Kraft des 
Motors treibt einen Generator an und pro
duziert Strom. Der Strom wird ins allgemei
ne Stromnetz eingespeist oder im eigenen 
Hause genutzt. Für den Strom erhalten Sie 
eine Grundvergütung (abhängig vom Preis an 
der Strombörse EEX) plus einen gesetzlichen 
Bonus. 

Die Grafik veranschaulicht 
die deutlich effizientere 
gleichzeitige Erzeugung 

von Strom u. Wärme in 
einem BHKW gegenüber 
der klassisch getrennten 
Erzeugung von Strom in 
einem großen Kraftwerk 

und Wärme über eine 
hauseigene Heizung. 

Quelle Grafik: 
Bundesverband Kraft
WärmeKopplung e.V.
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Die KraftWärmeTechnologie hat einen höhe
ren Wirkungsgrad gegenüber der getrennten 
Erzeugungstechnologie. Die zentrale Strom
erzeugung und die dadurch notwendige Vertei
lung über lange Leitungen zu den Haushalten 
bringt hohe Verluste mit sich. Das Beispiel 
zeigt, dass um den gleichen Bedarf an Strom 
und Wärme zu decken, die klassische, getrennte 
Erzeugung ca. 1,7 mal mehr Primärenergie (z.B. 
Kohle im Kraftwerk und Gas im hauseigenen 
Brenner) benötigt als ein BHKW.

Wenn alle Mieter oder Miteigentümer im 
Haus mitmachen, können Sie auch Ihr eige
ner Stromversorger werden. Sie beziehen den 
Strom direkt von der Anlage und müssen nur 
noch zur Abdeckung des restlichen Strombe
darfs einen Vertrag mit einem Stromanbieter 
abschließen. Bei diesem Modell können Sie 
am Meisten sparen. Zusätzlich erhalten Sie 
eine Rückvergütung der Energiesteuer auf den 
Brennstoff, der im BHKW verbraucht wird. 

Die erste Abrechnung dieser Vergütungen 
beim Hauptzollamt ist etwas schwierig, aber 
dann kennt man das Prinzip und kann sich 
über die Vorteile freuen. Vorteil eins: Wenn 
Sie die Anlage richtig dimensionieren können 
Sie jährlich einen guten fi nanziellen Gewinn 
realisieren. Vorteil zwei: die Umweltentlastung 
und der Klimaschutz – mit einem MiniBHKW 
verringern sich die CO2Emissionen für die 
Erzeugung von Strom und Wärme um ca. ein 
Drittel.

Zum Thema Lärm: Die Anlagen sind nicht laut. 
Der Motor ist gegen Schallabgabe gekapselt. 
Die Abgase können in den gleichen Schorn
stein wie vom Kessel geführt werden. Es ist 
keine Baugenehmigung erforderlich, wenn die 
Anlage unter 50 kW elektrische Leistung hat.

Die MiniHeizkraftwerke gibt es in verschie
denen Variationen (Anlagengröße, Brennstoff
einsatz) sowie von unterschiedlichen Herstel
lern. In der Regel kommen Erdgasmotoren 
zum Einsatz. Auch Bioerdgas kann eingesetzt 
werden. Vielfach ist die elektrische Leistung 
regelbar. Es gibt schon Anlagen, die im Bereich 
von 2 – 5 kW elektrisch modulieren. Alternativ 
gibt es Motoren, die mit Heizöl (Dieselkraft
stoff) betrieben werden.

Ökologischer ist der Betrieb von Pfl anzenöl
motoren – hier gibt es eine Stromvergütung 
nach dem „Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)“, 
deren Vergütungssatz über 20 Jahre gesichert 
ist. Eine EEGVergütung gibt es auch bei einer 
Anlage, die einen StirlingMotor mit Holzpel
lets befeuert. Diese Anlagen bieten sich an, 
wenn zuvor eine Ölheizung vorhanden ist – der 
Heizöltank wird dann durch das Holzpellets
lager ersetzt. 

Für ein Haus mit 10  12 Wohnungen und einem 
Heizwärmebedarf von ca. 50  70 kW kommen 
Anlagen mit bis zu 5 kW elektrischer und 
14 kW thermischer Leistung in Betracht. Wie 
gesagt – das MiniBHKW deckt den Grundbe
darf, der (bisherige oder ein neuer) Kessel den 
Spitzenbedarf. Kostenpunkt für das BHKW: 
ca. 28.000 €. Die Finanzierung kann über einen 
Förderkredit der KfWFörderbank zu sehr 
günstigen Zinssätzen erfolgen. Wenn eine 
Gesamtmaßnahme nach dem Förderpro
gramm „Energieeffi zient Sanieren“ der KfW 
durchgeführt wird, kann der Einbau eines 
MiniBHKW erreichen, dass man Zielwerte des 
„Effi zienzhausStandards“ erreicht. Dann wird 
ein Teil der Schulden sogleich erlassen oder ein 
Zuschuss gezahlt. Damit kann wiederum das 
BHKW zum guten Teil fi nanziert werden. 

Fazit: Wer das Haus modernisieren will, wer 
Energie und Geld sparen will, kann mit einem 
BHKW viel ereichen. Viele Dinge – technische 
Einbindung, Förderkriterien, Einspeiseabrech
nungen sind zu beachten. Aber mit einer guten 
Beratung und Installation wird das BHKW dann 
die Attraktion im Haus sein. Richten Sie sich 
auf Besucheranfragen ein! 

Information und 
Suchhilfen zu BHKWs

Kraft und Wärme koppeln, 
BasisEnergieinfo 21

Herausgeber: 
BINE Fachinformations
zentrum (FIZ) Karlsruhe
Gesellschaft für wissen
schaftlichtechnische 
Information mbH
Hermannvon
HelmholtzPlatz 1
76344 Eggenstein
Leopoldshafen

www.fi zkarlsruhe.de
Tel. (+49) 228 923790
Fax (+49) 228 9237929
EMail: 
redaktion@bine.info

KraftWärmeKopplung 
mit Blockheizkraft werken 

Empfehlungen für Pla
nung, Ausführung und 
Betrieb von MiniBHKW
Anlagen

Herausgeber: 
Wirtschaftsministerium 
BadenWürttemberg 
Informationszentrum 
Energie 
TheodorHeussStr. 4 
70174 Stuttgart 
Kontakt: Achim Haid 
Tel. (+49) 711 1232588 
Fax: 0711 1232377 
EMail: 
info@energieaberwie.de

Download: 
www.energiekonzeptbw.de 
/kommunenverwaltung/
kwknahwaerme

BHKWInfozentrum: 
www.bhkwinfozentrum.de

informiert über Motoren
BHKW, Stirling motoren, 
MiniBHKW sowie weitere 
Energie technologien der 
KraftWärmeKopplung 
(KWK) und MiniKWK.

Heizungsanlagen
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5Bei der 1994 energetisch 
sanierten Villa Tannheim 

wird die Solarstrahlung 
über Sonnenkollektoren, 
eine große Photovoltaik

anlage (Parkplatzdach) 
und ein teilweise trans
parentes Wärmedämm
verbundsystem genutzt. 

Der Restwärmebedarf 
wird über eine Holz

pelletheizung gedeckt.
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666  Erneuerbare Energien 

Für Altbauten im Land BadenWürttemberg 
gilt das ErneuerbareWärmeGesetz des Landes 
abgekürzt: EWärmeG BW. Für alle Wohngebäu
de im Bestand müssen beim Austausch von 
zentralen Heizungsanlagen mindestens 10 
Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien 
erzeugt werden. Dies kann mit Solarenergie, 
Pellet/Holzheizung, Bioöl/Biogas und Wärme
pumpen erfolgen. Mit einer thermischen 
Solaranlage mit 0,04 Quadratmeter Kollektor
fl äche pro Quadratmeter Wohnfl äche für ein 
Einfamilienhaus kann zum Beispiel die Pfl icht 
erfüllt werden. Für ein 150 Quadratmeter Haus 
reichen also 6 Quadratmeter Sonnenkollek
toren. Alternativ kann auch eine besonders 
gute Wärmedämmung, eine KraftWärmekopp
lung oder ein Anschluss an ein Fernwärmenetz 
mit erneuerbaren Energien realisiert werden.

Befreiungen von der Nutzung erneuerbarer 
Energien gibt es, wenn technische, bauliche 
oder öffentlichrechtliche Gegebenheiten 
gegen eine solarthermische Anlage sprechen. 
Das kann der Fall sein, wenn zum Beispiel das 
Hausdach stark verschattet ist, oder fachliche 
Belange der Denkmalpfl ege in der Abwägung 
höher zu bewerten sind als der Wunsch nach 
Nutzung solarer Energien. Darüber hinaus 
kann im Einzelfall eine unbillige Härte vorlie
gen, die eine Befreiung von der Pfl icht begrün
det.

Zum Wärmegesetz BadenWürttemberg gibt 
es Informationen, Merkblätter und Dokumente 
auf den Web  seiten des Umweltministeriums 
BadenWürttemberg: 

www.um.badenwuerttemberg.de
Stichwortsuche „Wärmegesetz“.

Thermische Solaranlage

Zusätzlich zu den Energieeinsparmaßnahmen 
trägt die Nutzung Erneuerbarer Energien zur 
Reduzierung der Energiekosten bei.

Durch den Einbau einer zentralen Heizungs
anlage wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Solarenergie zur Brauchwassererwärmung  
und ggf. Heizungsunterstützung zu nutzen.  
Die Sonnenkollektoren (Flachkollektoren, 
Röhrenkollektoren) sollten möglichst auf einer 
süd     orien tierten Dachfl äche montiert werden. 
Bei der Nutzung der Solarenergie nur für die 
Brauwassererwärmung kommen auch Ost
West orientierte Dachfl ächen in Frage. Bei 
einer Anlage die auch zur Heizungsunterstüt
zung genutzt wird, ist eine südorientierte 
Dachausrichtung und eine möglichst steile 
Dachfl äche Voraussetzung. Der Solarspeicher 
(Pufferspeicher, Kombispeicher) wird im Keller 
mit der zentralen Heizungsanlage gekoppelt.  

Bei Baudenkmalen muss die Genehmigungs
fähigkeit des Einbaus einer thermischen Solar
anlage im Einzelfall durch die Denkmalbehörde 
frühzeitig geprüft werden. Um das Erschei
nungs bild der Gebäude nicht zu beinträchtigen, 
sollten die Sonnenkollektoren möglichst nur in 
Dachfl ächenbereichen eingebaut werden, die 
nicht aus dem öffentlichen Raum sichtbar sind. 

Kennwerte – Thermische Solaranlage zur Brauchwassererwärmung

Solaranlage für 
7 – 10 Personen

Deckungsgrad  
( jährl. Warmwasser
wärmeenergie)

Gesamtkosten / ca.10 – 15 m2 
Kollektorfl . Schätzkosten €

Geschätzte 
Amortisationszeit       
(Jahren/a)

Thermische Solaranlage, 
Brauchwasser

ca. 60 % ca. 8.000 – 12.000 15 – 25 a
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Biomasse Heizung (Pelletheizung)

Alternativ zu einem Brennwertkessel ist auch 
der Einbau einer Pelletheizung sinnvoll. 
Die Nutzung von Restholz zur Energieerzeu
gung mindert erheblich die Kohlendioxid
Emissionen und fördert zusätzlich die 
heimische Holzwirtschaft. Für die Lagerung 
der Pellets ist ein ausreichend großer und 
trockener Lagerraum (z.B. Sacksilo) notwendig. 
Bei Mehrfamilienhäusern können die Mehr
investitionen im Vergleich zum Brennwert
kessel über die Energieeinsparung durch den 
Einsatz der günstigeren Pellets (z. Zt. ca. 4  
5 cent/kWh) mittelfristig amortisiert werden. 
Die Pelletheizung bedarf jedoch einer inten
siveren Überwachung (z.B. Entsorgung Asche) 
im Vergleich zu einer konventionellen Gas/ 
Ölheizung.

Photovoltaikanlagen

Auch der Einsatz von Photovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung im Bereich der Dachfl ächen 
kann empfohlen werden. Um den Baucharakter 
der Gebäude nicht zu beinträchtigen sollten 
die Solarmodule nur in Dachfl ächenbereichen 
eingebaut werden, die nicht vom Straßenbe
reich sichtbar sind. Bei Einsatz an Baudenk
malen ist die Genehmigungspfl ichtigkeit zu 
beachten.

Kennwerte – Pelletheizung

Empfohlene  
Heizungsanlage Kesselwirkungsgrad Gesamtkosten / Schätzkosten €

(Kessel u. WWSpeicher)

Geschätzte 
Amortisationszeit
(Jahren/a)

Pelletheizung ca. 90 – 93 % 18.000 – 20.000 5 – 10 a

Photovoltaikanlage 
auf städtischem 

Rathaus, Innenhof

Wärmepumpen

Der Einsatz von Wärmepumpen ist aufgrund 
verschiedener Gegebenheiten schwierig. Die 
typische Blockrandbebauung der Gründerzeit
viertel erschwert mögliche Erdbohrungen in 
den inneren Gartenbereichen. Auch die mehr
heitlich fehlenden Fußbodenheizungen, sowie 
hohe Heizlasten in den Gebäuden bieten keine 
guten Voraussetzungen für einen effektiven 
und wirtschaftlichen Betrieb von Sole, Wasser 
oder LuftWärmepumpen. 

Kontrollierte Lüftungsanlage

Zusätzlich empfohlen wird der Einbau einer 
kontrollierten Lüftungsanlage als einfache 
Abluftanlage. Der regelmäßige, kontrollierte 
Luftaustausch vermindert die Gefahr von 
Feuchteschäden durch unzureichendes Lüften 
bei erhöhter Luftdichtheit der Gebäudehülle. 
In den Gründerzeitgebäuden sind oftmals 
innenliegende Bäder mit vorhandener Bad
entlüftung vorhanden. Diese Badentlüftung 
kann in Kombination mit Zuluftventilen in 
den Fensterprofi len der Wohn und Schlafräume 
für zentrale Abluftanlagen genutzt werden. 

Die Abluftanlage kann mit Wärmerückgewin
nung kombiniert werden, indem dezentrale 
Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher ein
gebaut werden, hier ist auf möglichst leise 
Lüftungsgeräte zu achten. Aufwändige Ab 
und Zuluftanlagen sind aufgrund der hohen 
Investitionskosten und umfangreichen Rohrlei
tungen eher schwer zu verwirklichen.
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77Im Folgenden werden die einzelnen Energie
sparmaßnahmen anhand eines bestehenden 
Gründerzeitgebäudes in Frankfurt am Main 
miteinander verglichen.

Gebäudedaten: Gründerzeitgebäude einseitig 
angebaut von ca. 1900, 4 Vollgeschosse und 
ausgebautes Dachgeschoss, 5 Wohneinheiten, 
ca. 600 m2 WFL, Heizungsanlagen: Gasetagen
heizungen.
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1 IstZustand 82.081 0,0 5.800 0,00 21.328

2
Dämmung Außenwand, 
Nord, West, Ost, 
d=140mm, WLG 035

64.059 22,0 4.600 35.000 16.706

3
Dämmung Außenwand, Süd,                           
Innendämmung 
d= 80mm, WLG 045

78.059 4,9 5.600 8.600 20.296

4 Dämmung Kellerdecke, 
d= 110mm, WLG 035 80.135 2,4 5.700 5.800

20.828

5 Dämmung oberste Geschossdecke,                 
d= 240mm, WLG 035 79.525 3,1 5.700 6.000 20.674

6 Dämmung Dachfl äche,  
d= 200mm,   WLG 035 79.173 3,5 5.600 6.100 20.580

7 Erneuerung der Fenster 78.436 4,4 5.600 48.500 20.392

8
Neue zentrale Heizung, 
Brennwert kessel +  
therm. Solaranlage

51.942 36,7 3.700 36.000 13.572

9 *Variante1, 
deutlich verbesserter Standard 25.685 68,7 1.800 146.000 6.827

Die Maßnahmen 28 sind Einzelmaßnahmen, 
die Maßnahme 9 (deutlich verbesserter Stan
dard) ist die Zusammenfassung einzelner 
Maßnahmen zu einem Maßnahmenpaket und 
beinhaltet die Maßnahmen Nr. 2  8. 

Durch die Ausführung eines Maßnahmen
paketes/Variante1 kann der Energiebedarf im 
Vergleich zum IstZustand um 68,7  % gesenkt 
werden. Der Umwelt werden gleichzeitig 
CO2Emissionen von 14.501 kg im Jahr erspart.

7  Zusammenfassung der Energiesparmaßnahmen

Die Investitionskosten 
sind Schätzkosten. Für die 
Umrechnung der Energie
mengen der verschiedenen 
Brennstoffarten benutzen 
Sie bitte folgende 

Umrechnungsfaktoren
10 kWh entspricht:
> 1 Liter Heizöl
> 1 m3 Erdgas 
> 2 kg Pellets bzw.
> 3 dm3 Pellets
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8Da es eine Vielzahl von Förderprogrammen 
gibt, erhebt die nachfolgende Übersicht keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise sind die 
Programme, je nach zur Verfügung stehenden 
Mitteln, auch nur zeitweise verfügbar.

KfWFörderbank

Die KfWFörderbank vergibt zinsgünstige 
Kredite (ca. 2 – 4 % unter Kapitalmarktzins) und 
Zuschüsse für energiesparende Maßnahmen 
(z.B. Dämmmaßnahmen und Heizungserneue
rung)

KfW Energieeffi zient Sanieren 

R   Förderung von Einzelmaßnahmen wieder 
ab 01.03.2011 oder Sanierung zum „KfW
Effi zienzhaus“

R  Investitionszuschuss oder Kreditprogramm

R  Investitionszuschussprogramm nur für 
Eigentümer von WEG u. Wohneigentümer
gemeinschaften

R  Baudenkmäler und Gebäude mit erhaltens
werter Bausubstanz: Bei Sanierung auf KfW 
Effi zienzhaus Standards können Ausnahmen 
von den tech nischen Anforderungen der 
KfW  beantragt werden. Bei Beantragung 
ist eine Stellungnahme des Denkmalamts 
oder der Bauaufsichts behörde einzuholen 
(Zuständigkeit in Freiburg: Baurechtsamt 
Freiburg, Untere Denkmalschutzbehörde)  

 Kreditprogramm: 

R  Tilgungszuschuss z.B. bei Sanierung auf  
KfW Effi zienzhaus 115 (EnEV2009) von 2,5 %

R  Zinsgünstige Darlehen unter Marktniveau, 
max. Kreditvolumen von 75.000 € pro  
Wohneinheit bei einer Sanierung zum   
KfWEffi zienzhaus und max. 50.000 €   
pro Wohneinheit bei Einzelmaßnahmen  
od. Einzelmaßnahmenkombinationen 

R  Einzelmaßnahmen: Einhaltung der   
KfW Bauteilstandards

R  Beantragung über die Hausbank

Investitionszuschussprogramm: 

R  Zuschuss bei Sanierung z.B. auf KfW
Effi zienzhaus 115 (EnEV2009) von 7,5 % /  
maximal 5.625 € pr. WE Zuschuss bei 
Sanierung mit Einzelmaßnahmen od. Einzel
maßnahmenkombinationen von 5 % der 
förder fähigen Kosten maximal 2.500 € pro 
WE wieder ab 01.03.2011

R  Einzelmaßnahmen: Einhaltung der KfW 
Bauteilstandards 

R  Beantragung direkt bei der KfW

R  KfW Energieeffi zient Sanieren – Sonder
förderung:

R  Zuschuss  Baubegleitung während der Sanie
rungsphase: 50 % der Kosten für die Baube
gleitung, maximal 2.000 €

Bundesamt für Wirtschaft    
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle bietet für Energiesparberatung und 
Erneuerbare Energien Förderungen an. Zudem 
können Sie bei der BAFA den Zuschlag für 
Strom aus KWKAnlagen beantragen. 

Energiesparberatung „VorOrtBeratung“ 
(BAFA)

R  Gefördert wird die VorOrtBeratung zur 
sparsamen und rationellen Energieverwen
dung für Wohngebäude 

R  Themen der Beratung sind Wärmeschutz, 
Wärmeerzeugung und verteilung sowie 
Warmwasseraufbereitung und Nutzung 
erneuerbarer Energien

R  Die Beratung muss von einem bei der 
BAFA zugelassenen Ingenieur oder 
Gebäudeenergie berater (HWK)  vorgenom
men werden

R  Der Zuschuss für die Energieberatung beträgt 
300 € für Ein und Zweifamilienhäuser sowie 
360 € für Wohnhäuser mit mindestens drei 
Wohneinheiten, höchstens jedoch 50 % der 
Beratungskosten und wird direkt an den 
antragstellenden Berater ausgezahlt

8  Förderung
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BafaFörderung von erneuerbaren Energien

Programm: Förderung von Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien im Wärme
markt nur noch im Gebäudebestand, nicht bei 
Neubauten.

R  Zuschuss für thermische Solaranlagen:   
120 € pro m2 Kollektorfl äche für solare Hei
zungsunterstützung, max. Kollektorfl äche 
40 m2)

R  Pelletkessel 5  100 kW, 36 €/kW, mind. 
2.000 €

R  Holzhackschnitzelanlage und emissionsarme 
ScheitholzVergaserkessel mit Pufferspeicher 
5  100 kW, pauschal 1.000 € pro Anlage

R  Pelletöfen mit Wassertasche 5  100 kW, 
36 €/kW mind 1.000 € 

R  Wärmepumpen* (Luft/Wasser, elektrisch) 
pauschal 900€ bis 20 kW, > 20 kW: 1.200€

R  Wärmepumpen* (Wasser u. Sole/Wasser, 
elektrisch und gas betrieben sowie Luft/Was
ser, gasbetrieben) pauschal 2.400€ bis 10 kW, 
darüber mehr

 *MindestJahresarbeitszahlen vorgeschrieben

Photovoltaikanlagen und das  
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)

Der Einbau von Photovoltaikanlagen wird 
über die Einspeisevergütung gefördert. Die 
subventionierte Einspeisevergütung wird bei 
Einspeisung des solar erzeugten Stroms in das 
öffentliche Stromnetz vergütet. Die Einspeise
vergütung wird durch einen Vertrag mit dem 
Energieversorger über 20 Jahre garantiert. 
Maßgeblich für die Höhe der jährlichen 
Einspeisevergütung ist das Jahr der Inbetrieb
nahme der Photovoltaikanlage.

R  Inbetriebnahme PVAnlage 2011, Schrägdach
Anlagen 030 kWp = 28,74 cent/kWh 

Badenova AG & Co KG

Die badenova bietet Zuschüsse für Photo
voltaikAnlagen bis zu 900 € für ihre Kunden.

Stadt Freiburg     
Förderprogramm Energiebewusst Sanieren

Über die Fortführung des Förderprogramms 
„Energiebewusst Sanieren“ wurde im Rahmen 
der Haushaltsberatungen entschieden. Neue 
Anträge für das Förderprogramm können 
seit Mitte Mai 2011 gestellt werden. Allerdings 
dürfen die Maßnahmen vorher noch nicht 
begonnen worden sein. Nähere Informationen 
und Anträge: www.freiburg.de/waermeschutz

Für denkmalgeschützte Häuser werden voraus
sichtlich Ausnahmetatbestände mit Einzelfall
entscheidungen zugelassen. In diesem Rahmen 
wird unter anderem geprüft, inwiefern ein 
überzeugendes Energieeinsparkonzept im 
Rahmen der vorhandenen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten vorliegt.

Adressen für Förderanträge

R  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrolle (BAFA), D65726 Eschborn, 
www.bafa.de, Tel. 06196 9080

R  KfWFörderbank, Palmengartenstr. 59, 
D60046 Frankfurt am Main, www.kfw.de, 
InfoHotline Förderkredite, Tel. 01801 335577 

R  badenova AG & Co.KG, Tullastr. 61 79108 
Freiburg   www.badenova.de; 0800 2 83 84 
85 (kostenlose Servicenummer)

R  Stadt Freiburg, Umweltschutzamt, Talstr. 4, 
79102 Freiburg, www.freiburg.de/waerme
schutz, 0800 79 11 000 (kostenlose Hotline)
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99  Denkmalschutz und Klimaschutz

Sieben Leitsätze zur energetischen Verbesse
rung von Baudenkmalen in Freiburg

Kulturdenkmale denkmalgerecht, wirtschaft
lich und energiebewusst zu sanieren, ist eine 
Herausforderung. Denkmalschutz und Klima
schutz sind zwar gleichrangige öffentliche 
Belange, dennoch müssen für Kulturdenkmale 
energieeffi ziente Konzepte entwickelt werden, 
die nicht nur den Klimaschutz ernst nehmen 
sondern auch Kulturdenkmale als solche erhal
ten. Energieeffi zienz und Denkmalschutz sind 
Zukunftsstrategien. Für die meisten Baudenk
male lassen sich Wege der energieeffi zienteren 
und denkmalgerechten Fortschreibung fi nden. 

Energiekonzepte richten sich nach dem Objekt, 
nicht umgekehrt. Das Wirtschaftsministerium 
stellt in dem Flyer „Kulturdenkmale sanieren – 
Energie sparen“ Vorgehensweise und Lösungs
ansätze zu diesem Thema vor. Insgesamt sind 
sowohl die Denkmalpfl eger und die Partner 
der Denkmalpfl ege aufgefordert, fl exibel, kon
struktiv und voraus denkend, die Interessen des 
Baudenkmals bei einer nachhaltigen Moder
nisierung im Blick zu behalten. Dies kann nur 
durch eine frühzeitige Einbeziehung von er
fahrenen Architekten, Planern, Energieberatern 
und den Denkmalbehörden gelingen. 

Für die Umsetzung der die Energieeffi zienz 
steigernden Maßnahmen unter Wahrung des 
Denkmalwertes ist zu beachten:

1.  Keine energetische Aufrüstung, keine 
Wärmeschutzmaßnahme ohne frühzeitige 
und differenzierte Benennung des Denkmal
wertes und des Schutzgrundes durch die 
Denkmalbehörden.

2.  Bauhistorische Voruntersuchungen, Be
standsanalysen mit Benennung des Ener
giepotenzials sind Voraussetzungen für die 
weitere Ausweisung von Potenzialen nach 
Gebäudeart und teil sowie Nutzung. Sie 
sind daher von Energieberatern zu berück
sichtigen.

3.  Die denkmaltragende Substanz und das 
denkmalrelevante Erscheinungsbild geben 
Zonen am Baudenkmal vor, an denen Maß
nahmen möglich sind. Denkmalpfl eger 
und Planer sind aufgefordert, die Bereiche 
am Denkmal konkret zu benennen, die für 
eine energetische Aufrüstung oder haus
technische Verbesserungen zur Verfügung 
stehen. 

4.  Es gibt verschiedene Methoden, Baudenk
male energetisch fortzuschreiben. Nicht 
jedes Baudenkmal ist jedoch dafür geeignet.

5.  Es ist sinnvoll, im bestehenden Material
kanon weiterzubauen oder aber bauphy
sikalisch vergleichbare Baustoffe einzuset
zen. Der Grundsatz der Reversibilität ist zu 
beachten. 

6.  Fertigprodukte und Rundumpakete sind für 
das Erscheinungsbild und den Substanzer
halt der Kulturdenkmale meist nachteilig.

7.  Die Qualität der Maßnahme hängt von der 
Qualität der Ausführenden ab.

Ansprechpartner

Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat Denkmalpfl ege
www.rpfreiburg.de

Ansprechpartner für Beratung und denkmal
schutzrechtliche Genehmigungen in der Stadt 
Freiburg:

Baurechtsamt, 
Untere Denkmalschutzbehörde
Fehrenbachallee 12
79106 Freiburg
Herr Steiert (0761) 2014351 
Herr Loba (0761) 2014340
BRA@stadt.freiburg.de

Weitere Informationen
Broschüre: Kulturdenkmale sanieren – 
Energie sparen zu beziehen bei:
Wirtschaftsministerium Baden Württemberg
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
TheodorHeusStr. 4
70174 Stuttgart
pressestelle.wm@wm.bwl.de
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1010Die energetische Sanierung eines Gründerzeit
gebäudes bedeutet immer eine Herausforde
rung für den Hausbesitzer. Den energetischen 
Standard zu erhöhen und gleichzeitig den 
Baucharakter des Gebäudes zu erhalten, ist 
im Detail nicht immer einfach zu lösen. Um 
eine im Detail qualitativ hochwertige energe
tische Sanierung zu gewährleisten, wird die 
Begleitung der Sanierungsmaßnahme durch 
erfahrene Architekten oder Energieberatern 
empfohlen (siehe Förderprogramme der KfW/ 
Baubegleitung). Aufgrund der steilen Energie
preisentwicklung wird die energetische 
Sanierung auch dieses Gebäudetyps immer 
wichtiger. Der noch erhebliche Baubestand von 
Gründerzeitgebäuden in Freiburg eröffnet ein 
großes Energiesparpotenzial.

Die energetische Sanierung mit dem Ziel der 
Erhaltung des Baucharakters bedeutet immer 
eine Gratwanderung zwischen Steigerung der 
Energieeffi zienz und der Erhaltung von stilbil
denden Bauelementen. Nur durch die Entwick
lung von dünneren effi zienteren Dämmstoffen 
kann eine optimale Verbindung von gutem 
Wärmeschutz und Erhaltung des Baucharak
ters gelingen.

10  Schlusswort
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11  Glossar

Anschlusspunkte
Unter Anschlusspunkten versteht man den Bereich, in 
dem sich zwei Bauteile zum Beispiel Außenwand und 
Dach treffen.

Bitumenpappe
Bitumenpappe ist ein erdölbasierendes Abdichtungs
material das Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit 
schützt.

bossierte Steinoberflächen
Grob behauenes Mauerwerk.

Dachsparren
Als Dachsparren bezeichnet man die Träger, die von 
der Traufe zum First verlaufen und die Dachhaut 
tragen. 

Dachüberstand
Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über 
eine Außenwand hinausragt. 

Dämmschürze
Zur Vermeidung von Wärmbrücken werden Bauteil 
übergreifende Dämmstreifen ein gebaut, die man 
als Dämmschürze bezeichnet, hier z. B. wurde eine 
Dämmschürze unterhalb der Decke angebracht.

Dampfbremse
Die Dampfbremse ist in der Bautechnik eine Folie oder 
Pappe, die das Diffundieren von Wasserdampf in die 
Wärmedämmung eines Gebäudes einschränkt. Im 
Gegensatz zur Dampfsperre lässt die Dampfbremse 
eine geringe Diffusion zu.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfbremse 02.02.2010

Einbindende Bauteile
In diesem Fall ist die Betondecke das einbindende 
Bauteil in der Außenwand. Grundsätzlich binden 
Geschossdecken, auch aus Holz, in die Außenmauern 
ein. Auch Balkone oder Außentreppen können als 
einbindende Bauteile ausgeführt sein.

Fenstergewände
Dies ist die Bezeichnung für eine Leibungseinfassung 
der Fensteröffnung aus z.B. Kunst oder Werksteinen.

Gesims
Aus der Fassadenebene hervorstehendes horizontales 
Gestaltungselement.

Heizenergiebedarf
Beim Heizenergiebedarf werden im Gegensatz zum 
Heizwärmebedarf die Verluste der Anlagentechnik 
miteinbezogen.

Heizwärmebedarf
Unter dem Heizwärmebedarf versteht man die zum 
Beheizen des Gebäudes notwendige Menge an Energie 
(ohne Berücksichtigung der Warmwasserbereitung).
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Kappendecken
Eine Kappendecke ist eine Deckenkonstruktion, die 
aus sich wiederholenden fl achen Rundtonnengewöl
ben besteht. Zwei parallele DoppelTTräger aus Stahl 
bilden die Widerlager.

Leibungstiefe
Die äußere Leibungstiefe ist der Abstand zwischen 
Oberfl äche Außenwand und des Rahmens des Fen
sters.

Lichte Höhe
Unter der lichten Höhe versteht man z. B. den ge
messenen Abstand zwischen Oberkante Boden und 
Unterkante Decke eines Raumes.

Mansarddach
Beim Mansarddach ist die untere Dach fl äche mit einer 
steilen Neigung ausgeführt.

Natursteinsockel
Sockel ausgebildet mit Naturbausteinen.

Oberlicht
Unter Oberlicht versteht man den oberen Teil eines 
horizontal geteilten Fensters.

Perimeterdämmung
Unter Perimeterdämmung versteht man die außensei
tige Dämmung an erdberührten Bauteilen, also in den 
meisten Fällen die Wärmedämmung der Kellerwände.
Quelle: Dipl.Ing.Sophie Gebhardt  17254/20040728, 
http://www.architekturlexikon.de

Rabitzputz
Rabitz ist die Bezeichnung für Drahtputz, welcher aus 
einer tragenden Unterkonstruktion aus Metall, dem 
Putzträger und dem Putzmörtel besteht.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Rabitz, 02.02.2010

Schleppgaube
Dachgaube, bei der die betroffene Dach fl äche ange
hoben und die Neigung fl acher als die des übrigen 
Daches ist.

UWert / Wärmedurchgangs koeffi zient
Der UWert gibt die Wärmedämmeigenschaft eines 
Bauteils an. Je geringer der UWert desto weniger 
Wärme geht über das Bauteil verloren.
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Dank 

Diese Broschüren beruht in wesentlichen Teilen 
auf der von der Stadt Frankfurt am Main, Ener
giereferat herausgegebenen Broschüre „Ener
getische Sanierung von Gründerzeitgebäuden 
in Frankfurt am Main, 2. Auflage“. 

An dieser Stelle gebührt unser herzlicher Dank 
der Stadt Frankfurt am Main zur kostenlosen 
Überlassung des Manuskripts dieser Broschüre. 
Wir bedanken uns ebenfalls herzlich bei allen 
ArchitektInnen, PlanerInnen und BauherrInnen, 
die uns mit Informationen und Fotos bei der 
Broschüre unterstützt haben. 

Die Änderungen bezüglich den denkmalge
schützten Gebäuden in Freiburg wurden in 
Abstimmung mit dem Referat Denkmalpflege 
des Regierungspräsidiums Freiburg und dem 
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs
präsidium Stuttgart eingebracht.

Die Freiburger Sanierungsbeispiele wurden auf 
Grundlagen von Texten von Renate Bräu, Frei
burger Stadtbau GmbH, Urs Dischler, Energie
berater, Axel Vartmann, SolarConsulting Frei
burg, Oliver Geiges, Heimbau Breisgau, sowie 
Herbert Grießbach der Architekten Grießbach 
& Grießbach beschrieben.

Haftungsausschluss 

Sämtliche Inhalte wurden mit größtmög
licher Sorgfalt erstellt. Die in dieser Broschüre 
dokumentierten Informationen und Daten zu 
Gebäudeobjekten basieren auf den Angaben 
der jeweiligen Planerinnen und Planern. Eine 
detaillierte Prüfung konnte nicht in jedem Fall 
erfolgen. Jegliche Haftung, insbesondere für 
eventuelle Schäden, die durch Nutzung der 
angebotenen Informationen entstehen, wird 
ausgeschlossen. 

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 
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